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Grundwasser-Eintauchtiefe - Submergence into groundwater - Profondeur dimmersion dans
les eaux souterraines - Profondita di immersione acqua freatica - Gteboko$¢ zanurzenia w
wodzie gruntowej - Hloubka ponoru ve spodnich vodach - Hibka ponorenia do spodnych véd
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SKS-B 800 1610 mm
CLASS A

SKS-B 800 + PSV-A/B 375 1985 mm
SKS-B 800 + PSV-A 855 2465 mm
SKS-B 800 + PSV-A 1335 2945 mm
CLASS B

SKS-B 800 +1x PSV-A/B 375 1985 mm
SKS-B 800 +2 x PSV-A/B 376 2370 mm
SKS-B 800 + 3 x PSV-A/B 375 2750 mm




DEUTSCH

Sie haben ein Produkt von Pentair Jung Pumpen gekauft
und damit Qualitt und Leistung erworben. Sichern Sie sich
diese Leistung durch vorschriftsmaBige Installation, damit
unser Produkt seine Aufgabe zu lhrer vollen Zufriedenheit
erfillen kann. Denken Sie daran, dass Schaden infolge un-
sachgemaBer Behandlung die Gewahrleistung beeintrachti-
gen. Beachten Sie deshalb die Hinweise der Betriebsanlei-
tung!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung ddrfen nicht von Kindern chne Beauf-
sichtigung durchgefuhrt werden.

Schadensvermeidung bei Ausfall

Wie jedes andere Elektrogerat kann auch dieses Produkt
durch fehlende Netzspannung oder einen technischen Defekt
ausfallen.

Wenn |hnen durch den Ausfall des Produktes ein Schaden
(auch Folgeschaden)entstehen kann, sind von lhnen insbeson-
dere folgende Vorkehrungen nach Ihrem Ermessen zu treffen:

. Einbau einer wasserstandsabhangigen (unter Umstanden
auch netzunabhangigen) Alarmanlage, so dass der Alarm vor
Eintritt eines Schadens wahrgenommen werden kann.

« Prifung desverwendeten Sammelbehalters / Schachtes auf
Dichtigkeit bis Oberkante vor Inbetriebnahme des Produk-
tes.

» Einbau von Rickstausicherungen fur diejenigen Entwéasse-
rungsgegenstande, bei denen durch Abwasseraustritt nach
Ausfall des Produktes ein Schaden entstehen kann.

- Einbau eines weiteren Produktes, das den Ausfall des Pro-
duktes kompensieren kann (z.B. Doppelanlage).

» Einbau eines Notstromaggregates.

Da diese Vorkehrungen dazu dienen, Folgeschaden beim Ausfall
des Produktes zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind sie als Her-
stellerrichtlinie -analog zu den normativen Vorgaben der DIN EN als
Stand der Technik - zwingend bei der Verwendung des Produktes zu
beachten (OLG Frankfurt/Main, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Informationen,
die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es
ist wichtig, dass diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandi-
gen Fachpersonal/Betreiber gelesen wird. Die Anleitung muss
standig am Einsatzort der Pumpe beziehungsweise der Anlage
verfugbar sein.

Die NichtbeHinweis der Sicherheitshinweise kann zum Verlust
jeglicher Schadenersatzanspruche fuhren.

In dieser Betriebsanleitung sind Sicherheitshinweise mit Sym-
bolen besonders gekennzeichnet. NichtbeHinweis kann ge-
fahrlich werden.

A Allgemeine Gefahr fir Personen

A Warnung vor elektrischer Spannung
HINWEIS! Gefahr fir Maschine und Funktion

Personalqualifikation

Das Personal fur Bedienung, Wartung, Inspektion und Monta-
ge muss die entsprechende Qualifikation fur diese Arbeiten
aufweisen und sich durch eingehendes Studium der Betriebs-
anleitung ausreichend informiert haben. Verantwortungsbe-
reich, Zustandigkeit und die Uberwachung des Personals miis-
sen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem
Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses
zu schulen und zu unterweisen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeftihrten Sicherheitshin-
weise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfall-
verhutung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise flir den Betreiber/Bediener

Gesetzliche Bestimmungen, lokale Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen missen eingehalten werden.

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen.

Leckagen gefahrlicher Fordergiter (z.B. explosiv, giftig, heiB)
mussen so abgefuhrt werden, dass keine Gefahrdung fur Perso-
nen und die Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind
einzuhalten.

Sicherheitshinweise fiir Montage-, Inspektions- und
Wartungsarbeiten

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand
durchzufihren. Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsge-
fahrdende Medien fordern, missen dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten mussen alle Sicher-
heits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in
Funktion gesetzt werden. Ihre Wirksamkeit ist vor Wiederinbe-
triebnahme unter BeHinweis der aktuellen Bestimmungen und
Vorschriften zu prifen.

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderung der Maschine sind nur nach Abspra-
che mit dem Hersteller zulassig. Originalersatzteile und vom
Hersteller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile kann die Haftung flr die daraus ent-
stehenden Folgen aufheben.

Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung gewahrleistet. Die ange-
gebenen Grenzwerte im Kapitel "Technische Daten" durfen auf
keinen Fall Gberschritten werden.

Hinweise zur Vermeidung von Unfallen

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten sperren Sie den Arbeits-
bereich ab und prifen das Hebezeug auf einwandfreien Zu-
stand. Arbeiten Sie nie allein und benutzen Sie Schutzhelm,
Schutzbrille und Sicherheitsschuhe, sowie bei Bedarf einen
geeigneten Sicherungsqurt.

Bevor Sie schweissen oder elektrische Gerate benutzen, kont-
rollieren Sie, ob keine Explosionsgefahr besteht.

Wenn Personen in Abwasseranlagen arbeiten, mussen sie
gegen evtl. dort vorhandene Krankheitserreger geimpft sein.
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Achten Sie auch sonst peinlich auf Sauberkeit, Ihrer Gesund-
heit zu Liebe.

Stellen Sie sicher, dass keine giftigen Gase im Arbeitsbereich
vorhanden sind.

Beachten Sie die Vorschriften des Arbeitsschutzes und halten
Sie Erste-Hilfe-Material bereit.

In einigen Fallen konnen Pumpe und Medium heif3 sein, es be-
steht dann Verbrennungsgefahr.

Fdr Montage in explosionsgeféahrdeten Bereichen gelten be-
sondere Vorschriften!

EINSATZ

Der auftriebssichere Schmutzwasserschacht SKS-B 800 wird
in der Grundstickentwasserung eingesetzt. Er eignet sich flr
Einbaustellen der Klassen A 15 und B 125.

Angeformte Transportdsen ermoglichen ein leichtes Trans-
portieren und Versetzen.

Der Schacht kann ohne Betonarbeiten auf gewachsenen Bo-
den versetzt werden. Der max. Betriebsdruck der Druckleitung
darf 6 bar nicht Uberschreiten.

Lieferumfang Einzelanlage

Kunststoffschacht mit montiertem Gleitrohrsystem, PP-Rohr-
leitung, vertikal schlieBende Ruckschlagklappe, Kugelhahn,
Edelstahl-Druckabgang mit AuBengewinde, Muffe DN 150 (KG-
Rohr) fur den Zulauf und drei Stutzen DN70/DN100 (KG-Rohr)
fur Kabel und Luftung.

Lieferumfang Doppelanlage

Kunststoffschacht mit montierten Gleitrohrsystemen, PP-
Rohrleitungen, 2 vertikal schlieBende Ruckschlagklappen,
Kugelhahn, Edelstahl-Druckabgang mit AuBengewinde, Muffe
DN 150 (KG-Rohr) fur den Zulauf und drei Stutzen DN70/DN100
(KG-Rohr) fur Kabel und Luftung.

ELEKTROANSCHLUSS

Durch den Einsatz unserer Steuerungen haben Sie die Ge-
wissheit, dass die Forderungen aus der EU-Baumusterprifbe-
scheinigung erfdllt sind.

HINWEIS! Nur eine Elektrofachkraft darf an Pumpe oder Steu-
erung Elektroarbeiten vornehmen.

Die jeweils giltigen Normen (z.B. EN), landesspezifischen Vor-
schriften (z.B. VDE) sowie die Vorschriften der ortlichen Ver-
sorgungsnetzbetreiber sind zu beachten.

HINWEIS! Beim Anschluss der Pumpe muss gentigend Leitung
im Schacht verbleiben (Schleife wickeln), um die Pumpe bei
Wartungsarbeiten aus dem Schacht zu heben.

Niveauschaltung
In Einzelanlagen werden Schmutzwasserpumpen mit Schalt-
automatik eingesetzt.

In Doppelanlagen werden Pumpen ohne Schaltautomatik ein-
gesetzt. Dann sind zusatzliche Niveaugeber und eine Steu-
erung erforderlich. Wenn Tauchschalter verwendet werden,
konnen sie an dem vorhandenen Blech befestigt werden. Das

Ganze wird dann Uber das T-Stlck der Druckleitung gehangt.

A= Grundlast, B= Alarm, C= Spitzenlast

Zusatzlicher ortlicher Potentialausgleich

Nach Stellungnahme des TUV Nord vom Méarz 2008 ist fir Be-
ton- und Kunststoffschachte von Jung Pumpen in Ex-Zone 1
und 2 kein zusatzlicher ortlicher Potentialausgleich notwendig.

Ausnahme: Wenn leitfahige Teile, wie z.B. ein Kabelschutz aus
Wellrohr oder ein metallisches Druckrohr von auBen an den
Schachtanschluss fuhren. In diesen Fallen ist eine elektrisch
leitfahige Verbindung mit dem Gehé&use der Pumpe(n) herzu-
stellen. Fur diese Verbindung sollte aus Korrosionsschutzgrin-
den Edelstahl verwendet werden. Die Dimensionierung erfolgt
z.B. in Deutschland nach VDE 0100 Teil 540. Zu beachten ist,
dass Edelstahl einen 42x hoheren Widerstand gegentber Kup-
fer besitzt.

EINBAU

1. Herstellen der Baugrube
2m betragt die Tiefe der Baugrube beim Standardschacht
(inkl. Abdeckung und 30 cm Griindung).

Die Neigung der Grubenbdschung muss bei rolligen (nicht
bindigen) Béden unter 45° und bei bindigen Béden unter 60°
liegen. Steilere Boschungen sind sach- und fachgerecht mit
Verbau und anderen MaBnahmen zu sichern.

Die 30 cm starke Grindung muss aus nicht bindigem Boden
(KorngroBe 2 bis 32) hergestellt werden (Gruppe 1 nach ATV-
DVWK A 127) und einen Verdichtungsgrad von 97% D, aufwei-
sen.
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min. Tm

AN

RN

min. 1m

42161-02

HINWEIS! Luftungsrohr und Kabellehrrohr sind mit stetigem
Gefélle (ca. 3%)zum Schacht zu verlegen.

2. Einbringen des Schachtes

Den Schacht mit einem geeigneten Hebezeug in die Baugrube
versetzen und auf der Bettungsschicht waagerecht und senk-
recht ausrichten.

3. Anschluss des Zulaufes

Die Dichtung in die Zulaufmuffe einsetzen und das Zulaufrohr
KGU DN 150 (DN/0D 160) in die Muffe schieben.

/

DN150
42138-00

4, Anschluss der Druckleitung

An den Druckleitungsabgang mittels Verschraubung oder
Ubergangsmuffe die Druckleitung aus PVC- oder PE-Rohr an-
schlieBen.

Anschlussverschraubungen mit Innengewinde:
14" auf 840, DN32 (JP44796)
14" auf @50, DN4Q (JP44797)
14" auf @63, DN50 (JP44798)

2" auf 963, DN50 (JP45950)

e

5. Anschluss von Liftungs- und Kabelrohr

Die Rohrstutzen DN70/BN100 an der Trennstelle abschneiden
und entgraten. Die Anschlussrohre, KG-Rohr oder gleichwerti-
ges Stangenmaterial mit glatter Innenflache, mit einer Steck-
oder Uberschiebmuffe (bauseits) anschlieBen.

6. Verflullen der Baugrube

Hinweis! Mutterboden, Ton, andere bindige Boden und in der
Regel auch der Bodenaushub sind nicht zum Verfillen geeig-
net.

Bitte verwenden Sie als Fillmaterial nicht bindigen Boden mit
einer KorngroBe von 2 bis 32 mm ohne spitze und scharfkanti-
ge Bestandteile.

Verflllen Sie dann in jeweils 30 cm hohen Schichten und ver-
dichten Sie den Boden auf 97% D, ..

HINWEIS! Der Schacht und die Verlangerung dirfen beim Ver-
fallen und Verdichten nicht einseitig belastet werden.

7. Montage der Schachtverlangerung
(Zubehor)

Montieren Sie die Schachtverlangerung, wie in der zugehori-
gen Anleitung beschrieben.

Dann kann die Grube weiter angeftllt werden. Kann im oberen
Kragenbereich nicht auf 97 % D, verdichtet werden, muss das
Absinken des Schachtes durch geeignete MaBnahmen verhin-
dert werden (z.B. Magerbeton unter den Kragen fillen).

8. Montage der (BEGU) Betonguss Abdeckung

(Zubehor)

Unebenheiten im Auflagebereich der Abdeckung bitte mit Ze-
mentmartel ausgleichen. Zuséatzlich muss der Spalt zwischen
Schachthals und Abdeckung mit Zementmartel verfillt wer-
den. Dies ist besonders zur Herstellung der Verschiebesicher-
heit zwingend erforderlich.

Es darf maximal 1 Ausgleichsring montiert werden.
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9. Montage der Abdeckung Kunststoff A 15 KN -A 35 KN (Zubehdr) DIN IS0 13598

1. Abdeckung auflegen und mittig ausrichten 2. Abdeckung/ Schrauben ausrichten

3. Vorbohren

10. Montage der Thermoabdeckung Kunststoff A 15 KN (Zubehor) DIN ISO 13598

1. Auflagering /Abdeckung auflegen und mittig ausrichten |2. Abdeckung/Schrauben ausrichten

4. Nur Auflagering 10 mm aufbohren

Prail k-
l |

. |
i

- AbschlieBend wird die Kunststoffabdeckung aufgesetzt und mit dem Verschlusssystem gesichert, so das die Abdeckung von
einem Kind nicht gedffnet werden kann.
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11. Montage teleskopierbare Abdeckung Kunststoff A 15 KN (Zubehor) DIN IS0 13598

1. Dichtband am &uBeren

Rand verkleben

9

4. Haken demontieren

3. Hohe des Auflageringes
einstellen

2. Rolldichtung und Auflagering
auf Teleskoprohr schieben

nilg

5. Max./ Min. Eintauchtiefe

Iql1

Eine Kiirzung des Teleskoprohres ist mdglich!

Iu

max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm

8. Rundschnurrdichtung umlaufend auf die Dichtung des Aufla-
geringes zum Schutz der Dichtung schieben.

9. Haken montieren

Verfiillen der teleskopierbaren Abdeckung

- Um der Abdeckung herum mit Rundkornkies der Korngruppe 4-8 mm, in Lagen von
Max. 5 cm aufflllen und sorgfaltig verdichten.

- Die Verdichtung muss nach den Vorgaben der DIN EN 13285 erfolgen. Eine Bescha-
digung des Schachtes/Behalters bzw. der Abdeckung beim Einbau/Verdichten ist zu
vermeiden.

ACHTUNG: NICHT MASCHINELL VERDICHTEN!

- AbschlieBend wird die Kunststoffabdeckung aufgesetzt und mit dem Verschlusssys-
tem gesichert, so das die Abdeckung von einem Kind nicht ge6ffnet werden kann.
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12. Montage der Pumpe

Die beiliegende Kupplungsklaue wird am Druckabgang der
Pumpe befestigt. Bei der Erstmontage und nach jeder War-
tung der Pumpe muss die Dichtung mit surefreien Fett einge-
strichen werden, um die Demontage nach langen Wartungsin-
tervallen zu erleichtern.

HINWEIS! Vor dem Einhdngen der Pumpe die evtl. eingedrun-
gene Erde, Kies oder Sand aus dem Schacht entfernen.

Beim Einsetzen der Pumpe darauf achten, dass die Kette im-
mer senkrecht nach unten fihrt, sonst kann die Pumpe am
Gleitrohr verklemmen und nicht richtig einkuppeln.

HINWEIS! Vor dem Absenken der Pumpe muss der Kugelhahn
geschlossen werden.

Dann die Pumpe absenken und einkuppeln. Zum Schluss den
Kugelhahn wieder 6ffnen.

WARTUNG

Wir empfehlen die Wartung nach EN 12056-4 und EN 60073-19
vorzunehmen.

A WARNUNG!

Vor jeder Arbeit: Pumpe und Steuerung vom Netz trennen und
sicherstellen, dass sie von anderen Personen nicht wieder unter
Spannung gesetzt werden kdnnen.

Die Wartung der Pumpe bitte entsprechend der Betriebsanlei-
tung der Pumpe vornehmen.

HINWEIS! Bei Benutzung einer Kette zum Heben der Pumpe
beachten Sie bitte die jeweiligen nationalen Unfallverhitungs-
vorschriften. Hebezeuge sind regelmaBig durch einen Sach-
verstandigen nach den gesetzlichen Vorschriften zu prifen.
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You have purchased a product made by Pentair Jung Pum-
pen and with it, therefare, also excellent quality and service.
Secure this service by carrying out the installation works
in accordance with the instructions, so that our product
can perform its task to your complete satisfaction. Please
remember that damage caused by incorrect installation or
handling will adversely affect the guarantee. Therefore ple-
ase adhere to the instructions in this manual!

This appliance can be used by children aged 8 years or over
and by persons with limited physical, sensory or intellectual
capabilities, or with limited experience and knowledge, pro-
vided that they are supervised or have been instructed in
the safe use of the appliance and are aware of the dangers
involved. Children must not be allowed to play with the ap-
pliance. Cleaning and user maintenance must not be carried
out by children unless they are supervised.

Damage prevention in case of failure

Like any other electrical device, this product may fail due to a
lack of mains voltage or a technical defect.

If damage (including consequential damage) can occur as a re-
sult of product failure, the following precautions can be taken
at your discretion:

- Installation of a water level dependent (under circumstanc-
es, mains-independent)alarm system, so that the alarm can
be heard before damage occurs.

- Inspection of the collecting tank/chamber for tightness up
to the top edge before - or at the latest, during - installation
or operation of the product.

« Installation of backflow protection for drainage units that can
be damaged by wastewater leakage upon product failure.

« Installation of a further product that can compensate in
case of failure of the other product (e.g. duplex unit).

- Installation of an emergency power generator.

As these precautions serve to prevent or minimise conse-
guential damage upon product failure, they are to be strictly
observed as the manufacturer’s guideline - in line with the
standard DIN EN specifications as state of the art - when using
the product (Higher Regional Court Frankfurt/Main, Ref.: 2 U
205/11, 06/15/2012).

SAFETY INSTRUCTIONS

This instruction manual contains essential information that
must be observed during installation, operation and servic-
ing. It is therefore important that the installer and the respon-
sible technician/operator read this instruction manual before
the equipment is installed and put into operation. The manual
must always be available at the location where the pump or the
plant is installed.

Failure to observe the safety instructions can lead to the loss
of all indemnity.

In this instruction manual, safety information is distinctly la-
belled with particular symbols. Disregarding this information
can be dangerous.

A General danger to people

A Warning of electrical voltage
NOTICE! Danger to equipment and operation

Qualification and training of personnel

All personnelinvolved with the operation, servicing, inspection
and installation of the equipment must be suitably qualified
for this work and must have studied the instruction manual in
depth to ensure that they are sufficiently conversant with its
contents. The supervision, competence and areas of responsi-
bility of the personnel must be precisely regulated by the ope-
rator. If the personnel do not have the necessary skills, they
must be instructed and trained accordingly.

Safety-conscious working

The safety instructions in this instruction manual, the existing
national regulations regarding accident prevention, and any
internal working, operating and safety requlations must be ad-
hered to.

Safety instructions for the operator/user

All legal regulations, local directives and safety regulations
must be adhered to.

The possibility of danger due to electrical energy must be pre-
vented.

Leakages of dangerous (e.g. explosive, toxic, hot) substances
must be discharged such that no danger to people or the envi-
ronment occurs. Legal regulations must be observed.

Safety instructions for installation, inspection and mainte-
nance works

As abasic principle, works may only be carried out to the equip-
ment when it is shut down. Pumps or plant that convey harmful
substances must be decontaminated.

All safety and protection components must be re-fitted and/or
made operational immediately after the works have been com-
pleted. Their effectiveness must be checked before restarting,
taking into account the current regulations and stipulations.

Unauthorised modifications, manufacture of spare parts

The equipment may only be modified or altered in agreement
with the manufacturer. The use of original spare parts and
accessories approved by the manufacturer is important for
safety reasons. The use of other parts can result in liability for
consequential damage being rescinded.

Unauthorised operating methods

The operational safety of the supplied equipment is only guar-
anteed if the equipment is used for its intended purpose. The
limiting values given in the "Technical Data" section may not be
exceeded under any circumstances.

Instructions regarding accident prevention

Before commencing servicing or maintenance works, cordon
off the working area and check that the lifting gear is in perfect
condition.

Never work alone. Always wear a hard hat, safety glasses and
safety shoes and, if necessary, a suitable safety belt.

Before carrying out welding works or using electrical devices,
check to ensure there is no danger of explosion.

People working in wastewater systems must be vaccinated
against the pathogens that may be found there. For the sake
of your health, be sure to pay meticulous Notice to cleanliness
wherever you are working.

Make sure that there are no toxic gases in the working area.

Observe the health and safety at work regulations and make

9
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sure that a first-aid kit is to hand.

In some cases, the pump and the pumping medium may be hot
and could cause burns.

For installations in areas subject to explosion hazards, special
regulations apply!

USE

The buoyancy proof wastewater pump chamber SKS-B 800 is
used for estate drainage applications. It is suitable for class A
15 and B 125 locations.

Preformed transport eyelets allow for easy transport and re-
location.

The pump chamber can be installed on firm undisturbed soil
without the need for any concrete work. The maximum operat-
ing pressure may not exceed 6 bar.

Single unit supply package

Plastic pump chamber fitted with guide rail system, PP pipe,
vertically closing swing-type check valve, ball valve, stainless
steel discharge connection with male thread, DN 150 pipe
socket (pipe between housing and pump chamber) for the in-
let and three DN 70/DN 100 connection pieces (pipe between
housing and pump chamber) for the cable and ventilation.

Duplex unit supply package

Plastic pump chamber fitted with guide rail system, PP pipes,
2 vertically closing swing-type check valves, ball valve, stain-
less steel discharge connection with male thread, DN 150 pipe
socket (pipe between housing and pump chamber) for the in-
let and three DN 70/DN 100 connection pieces (pipe between
housing and pump chamber) for the cable and ventilation.

ELECTRICAL CONNECTION

By using our control units, you can be sure that the require-
ments of the EU type-testing certificate are met.

NOTICE! Only qualified electricians may carry out electrical
work on the pump, plug or the control unit.

Current applicable standards (such as EN standards), national
regulations (such as VDE in Germany), and the regulations of
the local power supply companies must be complied with.

NOTICE! When connecting the pump, coil up enough cable in
the pump chamber to enable the pump to be lifted out of the
pump chamber for maintenance work.

Level control

Single units use submersible drainage pumps with built-in level
control.

Duplex units use pumps without built-in level control. In this
case, additional level sensors and a control unit are required. If
submersible sensors are used, they can be attached to the ex-
isting metal plate. The whole assembly is then suspended from
the tee branch on the pressure pipe.

A=base load, B=alarm, C = peak load

Additional potential equalisation on site
According to a statement made by the German inspection au-
thority TUV Nord in March 2008, it is not necessary to provide
any additional potential equalisation on site for Jung Pumpen
concrete and plastic pump chambers in Ex zones 1or 2.

Exception: If conductive parts such as a corrugated tube cable
protection or a metal pressure pipe lead to the pump chamber
connection from outside. In these cases, an electrically con-
ductive connection must be made with the pump housing(s).
For corrosion protection reasons, stainless steel should be
used for this connection. In Germany, for example, the dimen-
sioning must comply with Part 540 of VDE 0100 (from the As-
sociation of German Electrical Engineers). It should be taken
into account that the resistance of stainless steel is 42 times
that of copper.

INSTALLATION

1. Preparing the excavation pit
The excavation depth for the standard pump chamber is 2 me-
tres(including the cover and 30 cm for the foundation).

The gradient of the sides of the excavation must be less than
45°in the case of granular (non-cohesive) soils, and less than
60° in the case of cohesive soils. Steeper sides must be se-
cured properly and appropriately with sheeting and other
measures.

The 30 cm deep foundation must be made of non-cohesive soil
(grain size 2 to 32)(Group 1according to ATV-DVWK A 127) and
have a 97% D,_degree of compaction.

10
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min. Tm

AN

RN

min. 1m

42141-02

NOTICE! Ventilation pipe and cable conduit are to be laid with a
steady slope (approx. 3%)to the shaft.

2. Inserting the sump

Insert the pump chamber in the excavation with suitable hoist-
ing gear and align it horizontally and vertically.

3. Connecting theinlet
Insert the gasket into the inlet socket and slide the DN 150 (DN/
0D 160) KGU inlet pipe into the socket.

/

DN150
42138-00

4. Connecting the pressure pipe
Connect the PVC or PE pressure pipe to the discharge connec-
tion with a screw joint or sleeve.

Quick release couplings with female thread:
14" for p40, DN32 (JP44796)
14" for 850, DN4Q (JP44797)
14" for 863, DN50 (JP44798)
2" for 63, DN50 (JP453950)

(= =

5. Connection of venting and cable pipe

Cut off and deburr the DN 70/DN 100 pipe sockets at the cut-off
point. Using a push-on or slip-on socket pipe (to be provided
by the customer), connect up the connecting pipes, the pipe
between house and sump or equivalent tubing material with a
smooth interior surface.

6. Filling in the excavated hole

NOTICE! Top soil, clay, other cohesive soils and the excavated
soil are not generally suitable for filling in the excavated hole.

Please use non-cohesive soil with a grain size of 2 to 32 mm,
without sharp and sharp-edged constituents, as filling mate-
rial.

Fillinlayers of 30 cm at a time and compact the soil to 97% D,,..

NOTICE! The pump chamber and the sump extension must not
be weighted on one side only during the filling and compacting
process.

7. Installation of the sump extension
(accessory)

Install the sump extension as described in the instructions
supplied.

After this, continue filling in the excavated hole. If the upper
flanged area cannot be compacted to 87% D then suitable
measures must be taken (such as filling lean concrete under
the flanged area) to prevent the pump chamber from subsid-

ing.

8. Installation of the cover (accessory)

Please level out any unevenness in the concrete cover seat-
ing using cement mortar. In addition, fill the gap between the
chamber neck and the cover with cement martar. This is par-
ticularly important to prevent any displacement from occur-
ring.

A maximum of 1compensating ring can be mounted.

11
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9. Installation of the Plastic Cover A 15 kN - A 35 kN (Accessories) DIN ISO 13598

1. Place cover on and align centrally 2. Align cover / screws

3. Pre-drill

10. Installation of the Plastic Thermal Cover A 15 kN (Accessories) DIN IS0 13598

1. Place concrete ring / cover on and align centrally 2. Align cover / screws

4. Drill out concrete ring only to @ 10
mm

/HO mm
| |

. |
i

- Finally, the plastic cover is placed on and secured with the locking system so that the cover cannot be opened by a child.

12
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11. Installation of the telescopic plastic cover, Class A 15 kN (accessory) DIN IS0 13598

1.

Apply sealing tape to the|2. Slide the roll seal and bearing
outer edge ring onto the telescopic pipe

9

3. Adjust the height of the be-
aring ring

4. Remove the hook

nillg
5. Max./Min.immersion Depth The telescopic pipe can be shortened!
(g I "
max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm

8. Push the round rubber ring onto the support ring's seal to pro-
tectit.

9. Hook installation

Backfilling the telescopic cover
- Backfill around the cover with rounded gravel (grain size 4-8 mm) in layers of max. 5

, 1 cm and compact carefully.
- Compaction must be carried out in accordance with the specifications of DIN EN 13285.
Damage to the sump or the cover during installation/compaction must be avoided.
\\
|/ ‘
\\—/ 4 \ |ATTENTION: DO NOT COMPACT MECHANICALLY!

o'\ - Finally, the plastic cover is put into place and secured with the locking system so that
/_ it cannot be opened by a child.

13
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12. Installing the pump

Fix the pressure pipe coupling valve supplied to the discharge
branch of the pump. Before taking into service for the first
time, and after any maintenance to the pump, grease the
seal in the coupling valve with acid-free grease to facilitate
dismantling the valve after long maintenance intervals.

NOTICE! Before fitting the pump, remove any soil, gravel or
sand inside the pump chamber.

When you insert the pump, ensure that the chain always leads
straight downwards, as otherwise the pump can become
jammed on the guide rail and not engage properly.

NOTICE! Ensure that the ball valve is closed before lowering
the pump.

After this, lower the pump and connect it up. Finally, open the
ball valve again.

MAINTENANCE

We recommend that you service the equipment in accordance
with EN 12056-4 and EN 60073-19.

A WARNING!

Before carrying out any works: disconnect the pump and the
controls from the mains and take steps to ensure that it cannot
be emergized again.

To service the pump, please refer to the separate operating
instruction.

NOTICE! When using a chain to lift the pump, please observe
the relevant national reqgulations regarding accident preventi-
on. Lifting gear must be checked regularly by an expert in ac-
cordance with the legal requlations.

14
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Vous avez opté pour un produit Pentair Jung Pumpen, sy-
nonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette
performance par une installation conforme aux directives:
notre produit pourra ainsi remplir sa mission a votre entiere
satisfaction. Noubliez pas que les dommages consecutifs a
un maniement non conforme porteront préjudice au droit a
la garantie. Veuillez donc respecter les consignes contenues
dans ces instructions !

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d'au moins 8
ans ainsi que par les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent
d'expérience et de connaissance, dans la mesure ou ils sont
surveilles ou siils ont recu des instructions pour une utilisa-
tion en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les
risques qui en resultent. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et lentretien de l'appareil ne
doivent pas étre effectués par des enfants si ceux-ci ne
sont pas sous surveillance.

Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil electrique, ce produit peut aussi
tomber en panne suite a une absence de tension ou a un de-
faut technique.

Si un dommage (également dommage consécutif) se produit

en raison de la défaillance du produit, les dispositions sui-

vantes doivent étre prise en particulier selon votre apprécia-
tion:

- Montage d'une alarme en fonction du niveau deau (éventu-
ellement aussi indépendante du réseau électrique) de sorte
que l'alarme puisse étre percue avant l'apparition d'un dom-
mage.

« Controle de 'etanchéite du réservoir collecteur / cuve utili-
sée jusquau bord supérieur avant - toutefois au plus tard- le
montage ou la mise en service du produit.

- Montage de protection anti-retour pour les objets de draina-
ge sur lesquels un dommage peut survenir par I'écoulement
d'eau usée aprés une défaillance du produit.

« Montage d'un autre produit pouvant compenser la défail-
lance du produit (par ex. poste double).

» Montage d'un groupe de secours.

Etant donné que ces dispositions servent & prévenir ou réduire

les dommages consécutifs a une defaillance du produit, elles

sont obligatoires en tant que disposition du fabricant au méme
titre que les contraintes normatives de la FR EN comme état
de la technique lors de l'utilisation du produit (OLG Francfort/

Main, n°dossier : 2 U 205/11, 15.06.2012).

CONSIGNES DE SECURITE

Ces instructions de service contiennent des informations es-
sentielles a respecter lors de linstallation, de la mise en ser-
vice et de la maintenance.

[lestimpératif que le monteur et I'exploitant/ le personnel qua-
lifié concernés lisent les instructions de service avant le mon-
tage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours étre disponibles sur le lieu
d'utilisation de la pompe ou de linstallation.

Le non respect des consignes de sécurité peut entrainer la

perte de tous les droits a réparation du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes de sécurité
sont identifiées de maniére particuliere par des symboles.

A Risque d'ordre général pour les personnes

A Avertissement contre la tension électrique
AVIS! Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, linspection
et le montage doit posseder la qualification nécessaire a ce
type de travaux et il doit s'étre suffisamment bien informé par
une étude approfondie des instructions de service.

Domaine de responsabilité, lexploitant doit regler avec préci-
sion la compétence et le contréle du personnel.

Sile personnel ne posséde pasles connaissances nécessaires,
il estimpératif de le former et de l'instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les rée-
glements nationaux en vigueur concernant la prévention des
accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail,
de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

Consignes de sécurité pour I'exploitant/ I'utilisateur

Les directives légales, les reglements locaux et les directives
de sécurité doivent étre respectés.

[l faut exclure les risques dus a l'énergie électrique.

Les fuites de matieres dangereuses a refouler (explosives,
toxiques ou brilantes par exemple) doivent étre évacuées de
telle sorte quelles ne représentent aucun danger pour les per-
sonnes et lenvironnement. Les directives légales en vigueur
sont arespecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d'inspec-
tion et de maintenance

D'une maniere générale, les travaux a effectuer devront I'étre
exclusivement sur une machine a l'arrét. Les pompes ou agré-
gats refoulant des matieres dangereuses pour la santé doivent
étre décontamines.

Directement apreslafin des travaux, tous les dispositifs de sé-
curité et de protection doivent étre remis en place ou en ser-
vice. Leur efficacité est a contrbler avant la remise en service
et en tenant compte des directives et reglements en vigueur.

Transformation et fabrication de piéces détachées sans
concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est
uniguement autorisée apres consultation du fabricant. Les
pieces detachées dorigine et les accessoires autorisés par
le fabricant servent a la sécurité. L'utilisation dautres pieces
peut annuler la responsabilité quant aux conséquences en ré-
sultant.

Formes de service interdites

La sécurité dexploitation de la machine livrée est uniguement
garantie lors d'une utilisation conforme. Il est absolument in-
terdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre «
Caractéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, barrer la
zone de travail et contréler le parfait état de l'engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, des lunettes
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protectrices et des chaussures de sécurité, ainsi qu'en cas de
besoin, une ceinture de sécurité adapteée.

Avant deffectuer des soudures ou d'utiliser des appareils élec-
triques, vérifiez l'absence de risque dexplosion.

Lespersonnestravaillantdans desinfrastructures dassainisse-
ment doivent étre vaccinées contre les agents pathogenes
pouvant éventuellement s'y trouver. Dautre part, veiller scru-
puleusement a l'hygiene, par égard pour votre santé.

Assurez-vous guaucun gaz toxique ne se trouve dans la zone
de travail.

Respectez les reglements concernant la sécurité de travail et
gardez le nécessaire de premier secours a portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit peuvent étre br(-
lants, il y a alors risque de bralure.

Des régles spéciales entrent en vigueur pour les installations
dans les secteurs a risque d'explosion!

UTILISATION

LLa cuve anti-poussée pour eaux usées SKS-B 800 est utilisée
pour l'assainissement des terrains. Elle convient aux emplace-
ments des classes A 15 et B 125.

Les ceillets de manutention moulés facilitent le transport et la
manutention.

LLa cuve peut étre placée sur le sol sans travaux de bétonnage.
La pression de service maximale de la conduite de refoule-
ment ne doit pas dépasser les 6 bars.

Fourniture poste simple

Cuve en composite, avec systéeme de barre de guidage intégre,
conduite PP, clapet anti-retour a fermeture verticale, robinet
a boisseau sphérique, sortie de refoulement inox avec filetage
extérieur, manchon DN 150 (tuyau KG) pour lentrée et trois rac-
cords DN70/DN100 (tuyau KG) pour cable et aération.

Fourniture poste double

Cuve en composite, avec systemes de barre de guidage inté-
gres, conduites PP, 2 clapets anti-retour a fermeture verticale,
robinet a boisseau sphérique, sortie de refoulement inox avec
filetage extérieur, manchon DN 150 (tuyau KG) pour I'entrée et
trois raccords DN70/DN100 (tuyau KG) pour céble et aération.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Grace a l'utilisation de nos commandes, vous avez la certitude
de satisfaire aux exigences de lattestation dexamen UE de
type.

AVIS ! Seul un électricien qualifié est autorisé a effectuer les
travaux électriques sur la pompe ou la commande.

Les normes en vigueur (par ex. EN), les directives spécifiques
a chaque pays (par ex. VDE) ainsi que les directives des exploi-
tants de réseau de distribution locaux sont a respecter.

AVIS ! Lors du raccordement de la pompe, veuillez laisser suf-
fisamment de conduite dans la cuve (former une boucle) afin
de pouvoir soulever la pompe hors de la cuve lors des travaux
de maintenance.

Commutateur de niveau
Les pompes pour eaux usées sont équipees d'un commutateur
de niveau automatique dans les postes simples.

Dans les postes doubles, les pompes pour eaux usées sont uti-
lisees sans commutateur de niveau automatique. Il est donc
nécessaire d'avoir des contacteurs de niveau supplémentaires
ainsi qu'une commande. Si des interrupteurs a flotteur sont
utilisés, il est possible de les fixer a la tole présente. Le tout
est ensuite suspendu via la piece en T de la conduite de refou-
lement.

A= débit de base, B=alarme, C= débit de pointe

liaison équipotentielle locale supplémentaire
Selonl'avis du service de controle technigue TUV Nord de mars
2008, il n'est pas nécessaire d'avoir une liaison equipotentielle
locale supplémentaire pour les cuves en composite et en bé-
ton de Jung Pumpen dans les zones Ex Tet 2.

Exception: Si des pieces conductrices, comme par exemple
une protection de tube ondulé ou un tuyau de refoulement me-
talligue menent au raccordement de la cuve depuis l'extérieur.
Dans de tels cas, il est nécessaire d'établir une connexion élec-
triguement conductrice avec le carter de la (des) pompe(s). Il
est nécessaire d'utiliser de l'acier inox pour cette connexion
afin d'assurer une protection contre la corrosion. Le dimen-
sionnement se fait, en Allemagne par exemple, selon VDE 0100
partie 540. Veuillez observer que I'acier inox a une résistance
42 fois plus élevée que le cuivre.

MONTAGE

1. Préparer une fouille
La profondeur de la fouille est de 2 m en cas de cuve standard
(avec couvercle et 30 cm de fondation).
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L'inclinaison du talus de la fouille ne doit pas dépasser 45° pour
les sols pulvérulents (non cohérents) et 80° pour les sols co-
hérents. Il est nécessaire de consolider des talus plus raides
de fagcon appropriée avec un souténement et autres mesures.

LLa fondation de 30 cm doit étre réalisée a partir d'un sol non
cohérent(granulométrie de 2 a 32)(groupe 1selon ATV-DVWK A
127)et présenter un degré de compactage de 97% D .

4. Raccordement de la conduite de
refoulement

Raccorder la conduite de refoulement en tube PVC ou PE ala
sortie de la conduite de refoulement a l'aide d'un raccord ou
d'un manchon de jonction.Raccords avec filetage intérieur:
4" sur @40, DN32 (JP44796) 1/4" sur @50, DN4Q (JP44797)
14" sur @63, DN50 (JP44798) 2" sur 263, DNG0(JP45350)

min. Tm

S

AN

NN
2 X \‘\\:

min. 1m

42161-02

AVIS ! Le tuyau de ventilation et le tuyau de cable doivent étre
posés avec une pente constante (env. 3%)vers le puits.

2. Mise en place de la cuve

Placer la cuve dans la fosse avec un appareil de levage appro-
prié et l'ajuster sur la couche de fondation a I'horizontale et a
la verticale.

3. Raccordement de I'amenée
Mettre le joint d'étancheité dansle manchon d'amenée et pous-
serle tube damenée KGU DN 150 (DN/0OD 160) dans le manchon.

/

DN150
42138-00

IEE

5. Raccordement du conduit d'aération et du
fourreau a cables

Couper et ebavurer les embouts du tube DN70/DN100 au point
de separation. Raccorder les tuyaux de raccordement, le tube
KG ou autre matériau semblable en forme de barre avec une
surface intérieure lisse avec un manchon d'accouplement ou
un manchaon coulissant (sur site).

6. Remblayage de la fouille

AVIS ! La terre végétale, largile, les autres sols cohe-
rents et, en regle générale, la terre extraite pour creuser
la fouille, ne sont pas appropriés au remblayage.Veuil-
lez utiliser, pour le remblayage, une masse non cohérente
avec une granulométrie de 2 a 32 mm sans composants
pointus et a arétes vives.Remblayez ensuite en couches
de 30 cm a la fois et tasser la terre pour obtenir 97% D,.
Avis ! La cuve et la rehausse ne doivent pas étre sollicitées
d'un seul coté lors du remblayage et du tassement.

7. MONTAGE DE LA REHAUSSE DE CUVE (AC-
CESSOIRE)

Montez la rehausse de cuve comme décrit dans les instruc-
tions correspondantes.

Le remblayage de la fouille peut ensuite continuer. S'il n'est pas
possible d'atteindre un degré de compactage de 87 % D, au
niveau supérieur de la collerette, il est nécessaire dempécher
l'affaissement de la cuve en ayant recours a des mesures ap-
propriées (par ex. utiliser du béton maigre sous la collerette).

8. Montage du couvercle (BEGU) en béton et
fonte grise (accessoire)

Veuillez aplanirlesirrégularités danslazone d'appuia laide d'un
mortier de ciment. De plus, la fente entre larehausse et le cou-
vercle doit étre comblée avec du mortier de ciment. Ceci est
impératif, surtout pour assurer la sécurité anti-déplacement.
[l est possible de monter au maximum 1 bague de compensa-
tion.
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9. Montage du couvercle en plastique A 15 kN - A 35 kN (accessoires) DIN IS0 13598

1. Poser le couvercle et centrer 2. Aligner le couvercle / les vis

3. Pré-percer 4. Visser le couvercle

I Torx 30

N — e

-

10. Montage du couvercle thermique en plastique A 15 kN (accessoires) DIN IS0 13598

1. Poserl'anneau de compensation/le couvercle et centrer | 2. Aligner le couvercle / les vis

4. Percer uniquement lanneau de|5. Visserle couvercle
compensation a @10 mm

/HO mm
| |

. |
i

- Enfin, le couvercle en plastique est posé et sécurisé avec le systeme de fermeture, de sorte que le couvercle ne puisse pas étre
ouvert par un enfant
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Montage du couvercle télescopique en plastique, classe A 15 kN (accessoire) DIN IS0 13598

1. Coller la bande d'étanchéité | 2. Glisser le joint roulant et la bague | 3. Régler la hauteur de la ba-| 4. Démonter le crochet

surle bord extérieur. d'appui surle tube télescopique. gue d'appui

9

nilg

5. Profondeur dimmersion max. / min.

Iql1

Il est possible de raccourcir le tube télescopique.

Iu

r
max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm

e

8. Glisser le joint torique tout autour sur le joint de la bague
d'appui afin de protéger ce dernier.

Remplissage du capot télescopique

- Autour du couvercle, remblayer avec du gravier rond de granulométrie 4-8 mm, par
couches de 5 cm maximum, et compacter soigneusement.

- Le compactage doit étre effectué conformément aux prescriptions de la norme DIN
EN 13285. Il convient d'éviter dendommager le regard/la cuve ou le couvercle lors de
la pose ou du compactage.

ATTENTION : NE PAS COMPACTER A LA MACHINE !

- Pour finir, le couvercle en plastique est mis en place et sécurisé par le systeme de
fermeture, de sorte qu'un enfant ne puisse pas l'ouvrir.
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12. Montage de la pompe
La griffe d'accouplement fournie est fixée a la sortie de refou-
lement de la pompe. Lors du premier montage et aprés chaque
maintenance de la pompe, le joint d'étancheité doit étre enduit
d'une graisse non acide afin de faciliter le démontage aprés de
longs intervalles de maintenance.

AVIS ! Avant d'accrocherlapompe, enleverlaterre, les graviers
et le sable qui ont pu s'introduire dans la cuve.

Lors de linsertion de la pompe, veuillez vous assurer que la
chaine descend toujours a la verticale. La pompe pourrait si-
non se coincer au niveau de la barre de guidage et ne pas étre
correctement accouplée.

AVIS ! Lerobinetaboisseau sphérique doit étre fermé avant de
faire descendre la pompe.

Puis faire descendre la pompe et laccoupler. Pour finir, ouvrir
de nouveau le robinet a boisseau sphérique.

MAINTENANCE

Nous vous recommandons une maintenance conforme aux
normes EN 12056-4 et EN 60079-19.

A AVERTISSEMENT !

Avant tout travaux: débrancher pompe et commande et vé-
rifier qu'une remise sous tension par dautres personnes soit
impossible

Veuillez vous référer a la notice d'utilisation de la pompe pour
effectuer la maintenance de cette derniere.

AVIS ! En cas d'utilisation d'une chaine pour le levage de la
pompe, veuillez observer les reglements nationaux respectifs
de prévention des accidents. Il est nécessaire de faire contro-
ler les appareils de levage de facon réquliere par un expert
conformément aux directives légales.
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U hebt een product van Pentair Jung Pumpen gekocht en
daarmee kwaliteit en vermogen aangeschaft. Zorg dat dit
vermogen tot zijn recht komt door een installatie volgens
de voorschriften, zodat ons product zijn taak tot volle tev-
redenheid kan uitvoeren. Denk eraan dat schade als gevolg
van aneigenlijk gebruik van invloed kan zijn op de garantie.
Neem daarom de instructies in de gebruikshandleiding in
acht!

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door
personen met verminderde fysische, sensarische of menta-
le vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt
worden, wanneer hierop toegezien wordt of indien zij onder-
richt werden aver het veilige gebruik van het toestel en zij de
hieruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet
met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mo-
gen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Schadepreventie bij uitval

Zoals elk ander elektrisch apparaat kan ook dit product door ont-
brekende netspanning of een technisch mankement uitvallen.

Als u door het uitvallen van het product schade (met inbegrip
van gevolgschade) kunt oplopen, moet u in het bijzonder de
volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

- Installatie van een waterpeilafhankelijk (onder bepaalde
omstandigheden ook ktriciteitsnetonafhankelijk) alarmsys-
teem, zodat het alarm nog voor het optreden van de schade
kan worden waargenomen.

- Controle van het gebruikte verzamelreservoir/de schacht
tot aan de bovenrand op lekkage voorafgaande aan -uiterlijk
echter tijdens- de installatie of ingebruikname van het pro-
duct.

- Installatie van terugstuwbeveiligingen voor afwateringsob-
jecten die na uitval van het product door vrijkomend afval-
water beschadigd kunnen raken.

- Installatie van een ander product dat het uitvallen van het
product kan opvangen (bijv. een dubbel systeem).

« Installatie van een noodstroomaggregaat.

Aangezien deze voorzorgsmaatregelen ertoe dienen om ge-

volgschade te voorkomen of tot een minimum te beperken als

het product uitvalt, moeten ze als richtlijn van de fabrikant -
analoog aan de normatieve specificaties van DIN EN als stand
van de techniek - verplicht in acht worden genomen bij het

gebruik van het product (OLG Frankfurt/Main, Az. (reg.nr.): 2 U

205/11, 15.06.2012).

VEILIGHEIDSTIPS

Deze handleiding bevat basisinformatie die bij installatie, be-
diening en onderhoud in acht moet worden genomen. Het is
belangrijk ervoor te zorgen dat deze handleiding voorafgaan-
de aan de installatie en ingebruikname door de monteur en
het verantwoordelijke personeel/eigenaar wordt gelezen. De
handleiding moet steeds beschikbaar zijn op de plaats waar de
pomp of de installatie zich bevindt.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan de aan-
spraak op schadervergoeding vervallen.

In deze handleiding zijn de veiligheidsinstructie extra aange-
geven met symbolen. Het niet opvolgen kan tot gevaarlijke si-
tuaties leiden.

A Algemeen gevaar voor personen

A Waarschuwing voor elektrische spanning
LET OP! Gevaar voor machine en functioneren
Personeelskwalificatie

Het personeelvoor bediening, onderhoud, inspectie en monta-
ge moet gekwalificeerd zijn voor dit werk en zichzelf door een
grondige bestudering van de handleiding voldoende geinfor-
meerd. Verantwoordelijkheidsgebied, competentie en toezicht
op het personeel moeten goed geregeld door de eigenaar. Als
het personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet
het worden opgeleid en geinstrueerd.

Veilig werken

De veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding, de be-
staande nationale regelgeving voor de preventie van onge-
vallen, evenals interne arbeids-, gebruiks- en veiligheidsvoor-
schriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/eigenaar

Er moet worden voldaan aan wettelijke eisen, lokale regelge-
ving en veiligheidseisen.

Risico's door elektrische energie moeten worden uitgesloten.

Gemorste gevaarlijke afvoerproducten (bijv. explosief, giftig,
heet) moet zodanig worden verwijderd dat er geen gevaar op-
treedt voor mens en milieu. De wettelijke bepalingen moetenin
acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor montage, inspectie en onder-
houdswerkzaamheden

In principe moeten werkzaamheden aan de machine alleen wor-
den uitgevoerd bij stilstand. Pompen of aggregaten die stoffen
afvoeren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, moeten worden
ontsmet.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werkzaamheden moeten
alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen weer worden
geinstalleerd of in werking gezet. Hun functioneren moet voor-
afgaande aan de ingebruikname worden gecontroleerd con-
form de geldende regels en voorschriften.

Eigenmachtige modificaties en vervaardiging van onderdelen

Wijziging of aanpassing van de machine is alleen toegestaan na
overleg met de fabrikant. Originele reserveonderdelen en ac-
cessoires door de fabrikant zijn er voor de veiligheid. Het ge-
bruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de
gevolgen daarvan teniet doen.

Oneigenlijk gebruik

De betrouwbaarheid van de geleverde machine wordt alleen
gegarandeerd bij juist gebruik. De aangegeven grenswaarden
in het hoofdstuk "Technische gegevens" mogen in geen enkel
geval worden overschreden.

Aanwijzingen voor het voorkomen van ongevallen

Voorafgaande aan montage- of onderhoudswerkzaamheden
zet u de werkruimte af en controleert u het hijstoestel op on-
berispelijke werking.

Werk nooit alleen en gebruik een helm, een veiligheidsbril en
veiligheidsschoenen en indien nodig een geschikt veiligheids-
harnas.

Voordat u gaat lassen of elektrische apparatuur gaat gebrui-
ken, moet u controleren of er geen explosiegevaar bestaat.

Wanneer mensen in afvalwaterinstallaties werken, moeten zij
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worden ingeént tegen mogelijk daar aanwezige ziektekiemen.
Let vanwege uw gezondheid ook heel goed op de hygiéne.

Zorg ervoor dat er geen giftige gassen in de werkruimte aan-
wezig zijn.

Neem de regels van de arbeidsinspectie in acht en zorg dat er
eerste-hulpmateriaal beschikbaar is.

In sommige gevallen kunnen pompen en het af te voeren mate-
riaal heet zijn, dan bestaat er kans op verbranding.

Voor installatie in explosiegevaarlijke gedeeltes zijn bijzondere
voorschriften van toepassing!

TOEPASSING

De opdrijfveilige vuilwaterschachtput SKS-B 800 wordt in per-

ceelafwatering gebruikt. Hij is geschikt voor inbouwplaatsen
van de klassen A 15 en B 125.

Geintegreerde hijsogen maken een eenvoudig en licht trans-
porteren en verplaatsen mogelijk.

De schachtput kan zonder betonwerkzaamheden op natuurlij-
ke grond worden geplaatst. De max. werkdruk van de druklei-
ding mag de 6 bar niet overschrijden.

Leveringspakket enkelvoudige installatie
Kunststof schachtput met gemonteerd voetbochtkoppeling,
PP-pijpleiding, verticaal sluitende terugslagklep, kogelkraan,
roestvrijstalen drukuitlaat met uitwendige schroefdraad, mof
DN 150(KG-buis)voor de toevoer en drie aansluitstukken DN70/
DN100 (KG-buis) voor kabels en ventilatie.

Leveringspakket dubbele installatie

Kunststof schachtput met gemonteerde voetbochtkoppe-
lingen, PP-pijpleiding, 2 verticaal sluitende terugslagklep-
pen, kogelkraan, roestvrijstalen drukuitlaat met uitwendige
schroefdraad, mof DN 150 (KG-buis) voor de toevoer en drie
aansluitstukken DN70/DN100 (KG-buis) voor kabels en ventila-
tie.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Door gebruik te maken van onze besturingen heeft u de zeker-
heid dat aan de eisen van de EU-type-onderzoekscertificering
is voldaan.

LET OP! Alleen een gekwalificeerde elektromonteur mag elek-
trotechnische werkzaamheden aan pomp of besturingen uit-
voeren.

De relevante normen(bijv. EN), de landspecifieke voorschriften
(bijv. VDE) en de voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf
moeten worden nageleefd.

LET OP! Bij aansluiting van de pomp moet genoeg kabel in de
schachtput (lus leggen) achterblijven om de pomp bij onder-
houdswerkzaamheden uit de schachtput te kunnen tillen.

Niveauschakeling
In enkelvoudige installaties worden vuilwaterpompen gebruikt
in combinatie met automatische schakelaars.

In dubbele installaties worden pompen gebruikt zonder auto-
matische schakelaars. Dan zijn extra niveaugever en een be-
sturing nodig. Als dompelschakelaars worden gebruikt, kun-
nen deze op de aanwezige plaat worden bevestigd. Het geheel
wordt vervolgens over het T-stuk van de drukleiding gehangen.

!

A =basislast, B =alarm, C = piekbelasting

Extra potentiaalvereffening ter plaatse
Volgens het advies van TUV Nord van maart 2008 is voor be-
ton-en kunststofschachtputten van Jung Pumpen in explosie-
gevaarlijke zones 1en 2 ter plaatse geen extra potentiaalveref-
fening noodzakelijk.

Uitzondering: Als geleidende onderdelen zoals een kabelbe-
scherming van ribbelbuis of een metalen drukbuis van bui-
tenaf naar de schachtputaansluiting leiden. In dit geval moet
een elektrisch geleidende verbinding met de behuizing van
de pomp(n) tot stand worden gebracht. Voor deze verbinding
moet om corrosiebestendigheidsredenen roestvast staal
worden gebruikt. Het ontwerp vindt in Duitsland bijvoorbeeld
plaats conform VDE 0100 deel 540. Er moet rekening mee wor-
den gehouden dat roestvast staal een 42x hogere weerstand
dan koper bezit.

MONTAGE

1. Aanleggen van de bouwput

2 m bedraagt de diepte van de bouwput bij een standaardscha-
chtput (incl. afdekking en 30 cm basis).

De puthelling moet bij rulle (niet-compacte) grond onder de 45°
en bij compacte grond onder de 60° liggen. Steilere hellingen
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moeten op correcte en professionele wijze met wanden en an-
dere maatregelen worden beveiligd.

De 30 cm dikke basis moet van niet-compacte grond (korrel-
grootte 2 tot 32) worden gemaakt (groep 1 conform ATV-DVWK
A127)en een compressieverhouding van 97% D .

min. Tm

)

min. 1m

42161-02

LET OP! Ventilatiepijpen en kabelgoten moeten met een cons-
tante helling(ca. 3%) naar de schacht worden gelegd.

2. Inbrengen van de schachtput

De schachtput met geschikt takelgereedschap in de bouwput
plaatsen en horizontaal en verticaal uitlijnen op de onderlaag.

3. Aansluiting van de toevoer
De afdichting in de toevoermof plaatsen en de toevoerbuis
KGU DN 150 (DN / 0D 160) in de mof schuiven.

DN150
42138-00

4. Aansluiting van de drukleiding

De drukleiding van PVC- of PE-buis op de drukleiding aanslui-
ten met een schroefverbinding of overgangsmof.

Aansluitverbindingen met binnendraad:

174" op @40, DN32 (JP44798)
174" op @50, DN40 (JP44797)
14" op 63, DN50 (JP44798)
2" op B3, DN50(JP45950)

e

5. Aansluiting van ventilatie- en kabelbuis

De buisaansluiting DN70 / DN100 op het scheidingspunt afza-
gen en ontbramen. De aansluitbuizen, PVC-buis of gelijkwaar-
dig staafmateriaal met een glad binnenoppervlak, met een in-
steek- of overschuifmof (ter plaatse)aansluiten.

6. Opvullen van de bouwput

LET OP! Bovengrond, klei, andere compacte grondsoorten en
meestal ook de uitgegraven grond zelf zijn niet voor opvullen
geschikt.

Gebruik als opvulmateriaal niet-compacte grond met een kor-
relgrootte van 2 tot 32 mm zonder puntige of scherpe bestand-
delen.

Vul steeds op in lagen van 30 cm dik en verdicht de grond tot
97% D,

LET OP! De schachtput en de verlenging mogen bij het opvul-
len en verdichten niet eenzijdig worden belast.

7. Montage van de schachtputverlenging
(toebehoren)

Monteer de schachtputverlenging zoals beschreven in de bij-
behorende gebruiksaanwijzing.

Vervolgens kan de put verder worden opgevuld. Kanin het bo-
venste kraaggedeelte niet tot 97 % D, worden verdicht, dan
moet het wegzakken van de schachtput door geéigende maat-
regelen worden voorkomen (bijvoorbeeld door met dun beton
onder de kraag op te vullen).

8. Montage van de afdekking (toebehoren)
Oneffenheden in het contactgebied van de afdekking met ce-
mentmortel corrigeren. Bovendien moet de opening tussen
de schachthals en de afdekking met cementmortel worden
gevuld. Dit is absoluut noodzakelijk om voor verplaatsingsvei-
ligheid te zorgen.

Er mag maximaal 1compensatiering worden gemonteerd.
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9. Installatie van de kunststof afdekking A 15 kN - A 35 kN (accessoire) DIN ISO 13598

1. Plaats de afdekking en centreer deze 2. Lijn de afdekking/schroeven uit.

3. Boor voor

10. Installatie van de kunststof thermische afdekking A 15 kN (accessoire) DIN IS0 13598

1. Plaats de steunring/afdekking en centreer deze 2. Lijn de afdekking/schroeven uit.

4. Boor slechts 10 mm in de steunring |5. Schroef de afdekking vast

Prail k-
l |

. |
i

- Plaats tot slot de kunststof afdekking erop en zet deze vast met het vergrendelingssysteem, zodat de afdekking niet door een
kind kan worden geopend.
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11. Installatie van telescopische kunststof afdekking, klasse A 15 kN (toebehoren) DIN ISO 13598

1. Bevestig de afdichtingstape | 2. Schuif de rolmanchet en de |3. Pasdehoogtevande steun-|4. Verwijder de haak
aan de buitenrand. steunring op de telescoopbuis. ring aan.

9

nlg
5. Max./ min. onderdompelingsdiepte De telescoopbuis kan worden ingekort.
g [ I
max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm

8. Schuif de doorlopende ronde koordafdichting over de af-
dichting van de steunring om de afdichting te beschermen.

9. Monteer de haak Aanvullen rond de telescopische overkapping

- Vul de ruimte rondom de afdekking aan met afgerond grind (korrelgrootte 4-8 mm)in
lagen van maximaal 5 cm en verdicht dit zorgvuldig.

- De verdichting moet worden uitgevoerd volgens de specificaties van DIN EN 13285.
Schade aan de schacht/tank of het deksel tijdens de installatie of verdichting moet
worden voorkomen.

LET OP: NIET MECHANISCH VERDICHTEN!

- Ten slotte wordt de kunststof afdekking aangebracht en met het vergrendelingssys-
teem vastgezet, zodat deze niet door een kind kan worden geopend.
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12. Montage van de pomp

De bijgevoegde koppelingsklauw wordt op de drukuitlaat van
de pomp bevestigd. Bij de eerste montage en na elk onderhoud
van de pomp moet de afdichting met zuurvrij vet worden inge-
smeerd om de demontage na lange onderhoudsintervallen te
vergemakkelijken.

LET OP! Voorafgaande aan het inhangen van de pomp even-
tueel binnengedrongen aarde, grind of zand uit de schachtput
verwijderen.

Bij het plaatsen van de pomp erop letten dat de ketting altijd
verticaal naar beneden loopt, anders kan de pomp op de gelei-
dingsrail vast komen te zitten en niet goed vastkoppelen.

LET OP! Voorafgaande het neerlaten van de pomp moet de ko-
gelkraan worden gesloten.

Vervolgens de pomp laten zakken en vastkoppelen. Tot slot de
kogelkraan weer openen.

ONDERHOUD

Wij raden het onderhoud conform EN 12056-4 en EN 60079-19
aan.

A WAARSCHUWING !

Voorafgaande aan elke taak: Pomp en regelaar van het elektri-
citeitsnet loskoppelen en ervoor zorgen dat deze door andere
personen niet opnieuw onder spanning kunnen worden gezet.

Het onderhoud van de pomp overeenkomstig de bedrijsfhand-
leiding van de pomp uitvoeren.

LET OP! Bij gebruik van een ketting om de pomp op te tillen,
dient u de respectieve nationale voorschriften ter voorkoming
van ongevallen in acht te nemen. De hijsapparatuur moet re-
gelmatig worden onderzocht door een deskundige conform de
wettelijke voorschriften.
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Avete acquistato un prodotto Pentair Jung Pumpen di eleva-
te prestazioni e qualita. Eseguire un'installazione conforme
alle istruzioni operative per garantire che il nostro prodotto
rispecchi pienamente le aspettative dellacquisto. | dan-
ni causati da un uso non conforme invalidano la garanzia.
Osservare quindi le indicazioni delle istruzioni di funziona-
mento!

Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a
partire da 8 anni e da persone con disabilita fisiche, sen-
soriali 0 mentali o carenza di esperienza e conoscenze, se
sottoposti alla supervisione o sono state istruite sulluso
dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai
bambini non e consentito giocare con l'apparecchio. La pu-
lizia e la manutenzione dell'utente non puo essere esequita
da bambini senza supervisione.

Prevenzione dei danni in caso di guasto

Come ogni altro apparecchio elettronico, anche questo prodot-
to subisce la tensione di rete errata o altri difetti tecnici.

Qualora il malfunzionamento del prodotto possa causare un
danno (anche indiretto), & necessario mettere in atto partico-
lari misure preventive in base alle proprie valutazioni:

- Installazione di un sistema di allarme legato al livello
dellacqua (a seconda delle condizioni anche indipendente
dalla rete) in modo che lallarme si attivi prima del verificarsi
diun danno.

- Verifica della tenuta del serbatoio di raccolta / pozzetto fino
al bordo superiore prima - o al piu tardi durante - il montag-
gio e/o lamessa in funzione del prodotto.

« Installazione di protezioni dal ristagno per gli elementi di
scarico nei quali puo verificarsiun danno dovuto alla fuorius-
cita diacqua di scarico dopo un malfunzionamento.

« Installazione di un ulteriore prodotto, che possa compensa-
re il malfunzionamento del prodotto (es. impianto doppio).

- Installazione di un apparecchio di corrente demergenza

Dato che queste misure preventive servono ad evitare e/o ri-
durre al minimo i danni indiretti in caso di malfunzionamento
del prodotto, devono essere obbligatoriamente rispettate
come istruzioni del produttore durante 'utilizzo del prodotto, in
maniera analoga alle indicazioni normative della norma DIN EN
come stato della tecnica(OLG Frankfurt/Main, Az.: 2 U 205/11,
15.06.2012).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Le presenti istruzioni di funzionamento contengono infor-
mazioni di base da rispettare in fase di installazione, funzio-
namento e manutenzione. E importante che le istruzioni di
funzionamento vengano lette dallinstallatore e dal personale
specializzato/gestare prima del montaggio e della messa in
funzione. Le istruzioni devono essere sempre disponibili sul
luogo di impiego della pompa e dellimpianto.

[Inon rispetto delle indicazioni di sicurezza puo causare la per-
dita di eventuali diritti di risarcimento danni.

Nelle presenti istruzioni di funzionamento le indicazioni di
sicurezza sono contrassegnate con determinati simboli.

L'inosservanza puo essere pericolosa.

A Pericolo generico per le persone

A Pericolo tensione elettrica

Avviso! Pericolo per macchinari e funzionamento

Qualificazione del personale

Il personale per l'uso, la manutenzione, lispezione e il mon-
taggio deve presentare un livello di qualifica conforme e deve
essersi informato studiando esaustivamente le istruzioni di
funzionamento. Le aree di responsabilita, competenza e |l
monitoraggio del personale devono essere regolamentate
in modo preciso dal gestore. Se il personale non dispone del
giusto grado di conoscenze richieste, € necessario provvedere
allistruzione e alla formazione dello stesso.

Operazioni in consapevolezza della sicurezza

Rispettare le indicazioni di sicurezza presenti nelle istruzioni di
funzionamento, le normative in vigore a livello nazionale sulla
prevenzione degliinfortuni, nonché eventuali normative sul la-
voro, funzionamento e sulla sicurezza.

Indicazioni di sicurezza per il gestore/utente

Le disposizioniin vigore, le normative locali e le disposizioni in
materia di sicurezza devono essere rispettate.

Eliminare i pericali dovuti allenergia elettrica.
Le perdite diliquidi pompati pericolosi(ad es. liquidi esplosivi,
velenosi, bollenti) devono essere gestite in modo che non co-

stituiscano un pericolo per le persone o per lambiente. Osser-
vare le norme in vigore.

Indicazioni di sicurezza per le operazioni di montaggio,
ispezione e manutenzione

In linea di principio si devono eseguire operazioni solo a mac-
china spenta. Le pompe o igruppi che pompano sostanze peri-
colose per la salute devono essere decontaminati.

Subito dopo il termine delle operazioni si devono reinstallare
e rimettere in funzione tutti i dispositivi di sicurezza e prote-
zione. La loro efficienza deve essere controllata prima della
rimessa in esercizio, in ottemperanza alle attuali norme e dis-
posizioni in materia.

Modifiche autonome e produzione dei pezzi di ricambio

Le modifiche alla macchina sono consentite solo in accordo
con il produttore. | pezzi di ricambio originali e gli accessori au-
torizzati dal produttore garantiscono la sicurezza. L'uso di altri
pezzi puo invalidare la responsabilita per le conseguenze che
ne dovessero derivare.

Modalita di funzionamento non consentite

La sicurezza di funzionamento della macchina acquistata e
garantita solo da un utilizzo conforme alle disposizioni. | valo-
ri limite indicati nel capitolo “Specifiche tecniche” non devono
essere superatiin nessun caso.

Indicazioni per la prevenzione degli incidenti

Prima di esequire operazioni di montaggio o manutenzione, bl-
occare l'area di lavoro e verificare che il sollevatore funzioni in
modo irreprensibile.

Non eseguire mai lavori da soli; utilizzare sempre casco e oc-
chiali di protezione e scarpe di sicurezza, nonché, se necessa-
rio, imbracatura di sicurezza idonea.
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Prima di esequire saldature o utilizzare dispositivi elettrici,
controllare che non ci siano pericoli di esplosione.

Se nellimpianto per acque cariche lavorano persone, queste
devono essere vaccinate contro eventuali agenti patogeni pre-
senti nellarea dilavoro. Prestare Avviso alla pulizia e alla salute.

Accertarsi che nellarea dilavoro non siano presentigas velenosi.

Osservare le normative sulla sicurezza del lavoro e tenere a
disposizione il kit di primo soccorso.

In alcuni casi la pompa e il mezzo potrebbero essere incande-
scenti, pericolo di ustioni.

Per il montaggio in aree a rischio di esplosione sono valide
specifiche normative.

USO

Il pozzetto per acque reflue con sicurezza di galleggiabilita
SKS-B 800 viene impiegato per il drenaggio di terreni. E indi-
cato peripunti diinstallazione della classe A 15 e B 125.

Gli occhielli di trasporto formati consentono un trasporto e
un'installazione semplice.

Il pozzetto puo essere installato senza lavori di cementazio-
ne sul terreno naturale. La pressione desercizio della linea di
mandata max. non deve superare i 6 bar.

Compreso nella consegna impianto singolo

Pozzetto in plastica con sistema di tubi scorrevoli montato,
la tubatura PP, la valvola di non ritorno a chiusura verticale, il
rubinetto a sfera, lo scarico di pressione in acciaio inox con fi-
lettatura esterna, il manicotto DN 150 (tubo KG) per I'afflusso e
le tre bocche DN70/DN100 (tubo KG) per i cavi e la ventilazione.

Compreso nella consegna impianto doppio
Pozzetto in plastica con sistemi di tubi scorrevoli montati, le
tubature PP, 2 valvole di non ritorno a chiusura verticale, il ru-
binetto a sfera, lo scarico di pressione in acciaio inox con filet-
tatura esterna, il manicotto DN 150 (tubo KG) per l'afflusso e le
tre bocche DN70/DN100 (tubo KG) per i cavi e la ventilazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Mediante I'uso dei nostri comandi avrete la certezza che siano
soddisfattiirequisiti della certificazione CE di esame del tipo.

AVVISO! Solo un elettricista esperto pud esequire interventi
elettrici alla pompa o al comando.

Rispettare le norme valide (ad es. EN), le direttive nazionali(ad
es. VDE) e le normative delle compagnie di fornitura elettrica
locali.

AVVISO! In fase di collegamento della pompa nel pozzetto deve
restare sufficiente linea (annodare) per sollevare la pompa dal
pozzetto durante i lavori di manutenzione.

Commutazione di livello

Negli impianti singoli le pompe per acque reflue vengono im-
piegate con commutazione automatica.

Negli impianti doppi vengono impiegate pompe senza com-
mutazione automatica. Pertanto sono necessari trasduttori di

livello aggiuntivi e un’'unita di comando. Se si utilizzano inter-
ruttori sommersi, fissarli alla lamiera presente. Il tutto viene
appeso mediante I'elemento A della linea di mandata.

A= Carico di base , B= Allarme, C= Carico di picco

Compensazione di potenziale locale
aggiuntiva

Secondo la decisione di TUV Nord di marzo 2008 per il pozzet-
to in plastica e calcestruzzo di Jung Pumpen nella zona Ex 1
e 2 non e necessaria una compensazione di potenziale locale
aggiuntiva.

Eccezione: se le parti sono conduttive, come ad es. un proteg-
gicavo in tubo ondulato o un tubo di mandata metallico. In que-
sti casi si deve creare un collegamento elettroconduttivo con
lalloggiamento della pompa. Per questo collegamento si deve
utilizzare acciaio inox per motivi di protezione dalla corrosione.
Le dimensioni, ad es. in Germania, devono essere conformialla
VDE 0100 parte 540. Si deve verificare che l'acciaio inox abbia
una resistenza di 42 volte superiore rispetto al rame.

INSTALLAZIONE

1. Creazione della fossa

Per il pozzetto standard la profondita della fossa & di 2 m (con
coperchio e 30 cm di fondazione).

L'inclinazione della scarpa della fossa deve essere inferiore a
45° per i terreni non coesi e inferiore a 60° per i terreni coesi.
Le scarpe piu ripide devono essere assicurate con strutture e
altre misure in modo conforme e aregola darte.

La fondazione spessa 30 cm deve essere fatta di terreno non
coeso (dimensioni grana da 2 a 32)(gruppo 1secondo la ATV-
DVWK A127)e presentare un grado di compattezza del 97% D, .
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min. Tm

AN

RN

min. 1m

42161-02

Avviso! | tubi di ventilazione e le guaine per i cavi devono esse-
re posati con una pendenza costante(circail 3%)verso il pozzo.

2. Inserimento del pozzetto
Collocare il pozzetto nella fossa con un mezzo di sollevamento
adequato e regolarlo sullo strato di massicciata.

3. Collegamento dell’afflusso
Installare la guarnizione nel manicotto dell'afflusso e inserire il
tubo di afflusso nel manicotto KGU DN 150 (DN/QOD 160).

DN150

e

42138-00

4, Attacco condotta a pressione

Collegare la linea di mandata dal tubo in PVC o PE allo scarico
dellalinea di mandata mediante raccordo filettato o manicotto
intermedio.

Raccordi filettati di collegamento con filettatura interna:

4" su @40, DN32
14" su @50, DN4O
14" su @63, DNG0
2" su@b3, DN6O

JP44796)
JP44797)
JP44798)
JP45950)

5. Collegamento del tubo di ventilazione e
cavo

Tagliare e smussare le bocche dei tubi DN70/DN100 al punto di
divisione. Collegare i tubi di collegamento, tubo KG o materiale
a barre equivalenti con superficie interna liscia, con un mani-
cotto inseribile o sovrapponibile (ad opera del cliente).

6. Riempire la fossa

AVVISO! Terra arabile, argilla, altri terreni coesi e di norma
anche la risulta di uno scavo non sono indicati per il riempi-
mento.

Come materiale di riempimento utilizzare terreno non coeso
con dimensioni grana da 2 a 32 mm senza componenti appun-
titi e affilati.

Riempire quindi in pozzetti di 30 cm di altezza e comprimere il
terreno al 97% D,,..

AVVISO! Il pozzetto e il prolungamento non devono essere ca-
ricati da un solo lato in fase di riempimento e compressione.

7. Montaggio del prolungamento del pozzetto
(accessori)

Montare il prolungamento del pozzetto come descritto nelle
corrispondenti istruzioni.

Quindi continuare a riempire la fossa. Se nellarea del collo su-
periore non e possibile compattare al 87% D,,, labbassamento
del pozzetto deve essere impedito mediante misure adeguate
(ad es. magrone sotto il collo).

8. Montaggio della copertura(accessori)
Appianare i dislivelli nellarea di appoggio della copertura con
malta cementizia. Inoltre la fessura tra il collo del pozzetto e la
copertura deve essere colmata di malta cementizia. Questo e
obbligatorio in particolare per creare una protezione dalla tra-
slazione.

E possibile montare al massimo 1anello di compensazione.
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9. Montaggio della copertura in plastica A 15 kN - A 35 kN (accessorio) DIN ISO 13598

1. Posizionare la copertura e centrarla.

2. Allineare la copertura/ le viti

3. Pre-foratura

10. Montaggio della copertura termica in plastica A 15 kN (accessorio) DIN IS0 13598

1. Posizionare I'anello di appoggio/la copertura e centrarlo/a.

2. Allineare la copertura/ le viti

4, Alesare a 10 mm solo lanello di
appoggio.

/HO mm
| |

. |
i

Infine, viene applicata la copertura in plastica e fissata con il sistema di chiusura, in modo tale che non possa essere aperta da un

bambino.
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11. Montaggio copertura telescopica in plastica A 15 kN (accessorio) DIN ISO 13598

1. Applicare il nastro di tenuta
sul bordo esterno

9

2. Far scorrere la guarnizione a
rotolamento e lanello di ap-
poggio sul tubo telescopico.

3. Regolare l'altezza dell'anello
di appoggio

nilg

4. Smontare il

gancio

5. Profondita di immersione max. / min.

(g

min.
50 mm;

E possibile accorciare il tubo telescopico.

max. 370mm
min. 125 mm

8. Farscorrere laguarnizione a sezione circolare lungo il perime-
tro, sopra la guarnizione dell'anello di appoggio, per protegge-
re quest'ultima.

9. Montareiganci

)

Riempimento della copertura telescopica
- Riempire lo spazio attorno alla copertura con ghiaia a granuli arrotondati (granulo-
metria 4-8 mm)in strati di spessore massimo di 5 cm e compattare accuratamente.

- La compattazione deve essere esequita secondo le prescrizioni della norma DIN EN
13285. E necessario evitare di danneggiare il pozzetto/serbatoio o la copertura duran-
te la posa e la compattazione..

ATTENZIONE: NON COMPATTARE MECCANICAMENTE!

- Infine, viene applicata la copertura in plastica e fissata con il sistema di chiusura, in
modo tale che non possa essere aperta da un bambino.
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12. Montaggio della pompa

La ganascia di aggancio fornita viene fissata allo scarico di
pressione della pompa. Al primo montaggio e dopo ogni ma-
nutenzione della pompa, applicare del grasso privo di acidi alla
guarnizione, al fine di facilitare lo smontaggio dopo lunghi in-
tervalli di manutenzione.

AVVISO! Prima di agganciare la pompa rimuovere eventuale
terra, ghiaia o sabbia penetrata nel pozzetto.

In fase di installazione della pompa, verificare che la catena
sia sempre verticale verso il basso, altrimenti la pompa si puo
bloccare sul tubo scorrevole e non agganciarsi correttamente.

AVVISO! Prima di abbassare la pompa, chiudere il rubinetto a
sfera.

Quindi abbassare e agganciare la pompa. Infine riaprire il rubi-
netto a sfera.

MANUTENZIONE

Consigliamo di eseguire lamanutenzione secondo lanorma EN
12056-4 e EN 60073-19.

A AVVERTENZA!

Prima di qualsiasi operazione: staccare la pompa e la centrali-
na dallalimentazione in modo che non possano essere rimesse
in collegamento da altre persone.

Eseguire lamanutenzione della pompa in conformita alle istru-
zioni per l'uso della pompa.

AVVISO! In caso di utilizzo di una catena per il sollevamento
della pompa, rispettare le normative nazionali in materia di
prevenzione degli infortuni. | mezzi di sollevamento devono
essere controllati regolarmente da un perito secondo le nor-
mative vigenti.
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Vi takker for at du har valgt et produkt fra Pentair Jung
Pumpen, hvis varemerke er kvalitet og ytelse. Sikre deg
denne ytelsen gjennom forskriftsmessig installasjon. Slik
kan vart produkt oppfylle sin oppgave til din fulle tilfredshet.
Veer oppmerksom pa at skader som falge av ufagmessig
handtering ikke dekkes av garantien.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og eldre samt
av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskaper, hvis disse
er under oppsyn eller er oppleert i sikker bruk av apparatet
samt i farene som kan oppsta. Barn ma ikke leke med ap-
paratet. Rengjering og brukervedlikehold ma ikke utfares av
barn uten appsyn.

Hvordan unnga skade ved svikt

Som ethvert elektrisk apparat kan 0gsa dette produktet svikte
pa grunn av manglende nettspenning eller en teknisk feil.

Dersom det kan oppstd en skade (ogsa falgeskade) dersom
produktet skulle svikte, ma du spesielt treffe de folgende tilta-
kene etter din egen vurdering:

« Montering av et alarmanlegg som er uavhengig av vannstan-
den (ev. ogséa uavhengig av nettet), slik at alarmen kan mer-
kes for en skade oppstar.

- Kontroll av samlebeholderen/sjakten som brukes med tanke
pa tetthet opp til overkanten, far produktet settes i drift.

« Montering av bakvannssikringer for de dreneringsgjenstan-
dene der det kan oppsta skade dersom det siver ut spillvann
ved en svikt av produktet.

« Montering av et ytterligere produkt som kan kompensere for
svikten av produktet (f.eks. dobbeltanlegg).

- Montering av et ngdstrgmaggregat.

Da disse forsiktighetstiltakene skal hjelpe til & forhindre folgeska-
der dersom produktet svikter eller i det minste 8 minimere slike, ma
de som retningslinje fra produsenten - analog med de normative
bestemmelsene i DIN EN som aktuelt teknisk niva - under alle om-
stendigheter overholdes ved anvendelsen av produktet (OLG Frank-
furt/Main, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

SIKKERHETSANVISNINGER

Denne bruksanvisningen inneholder grunnleggende informa-
sjon som ma felges ved installasjon, drift og vedlikehold. Det er
viktig at denne bruksanvisningen leses av montgr og ansvarlig
fagpersonale/operatgr for montasje og idriftsettelse. Veiled-
ningen ma til enhver tid veere tilgjengelig pa brukerstedet til
pumpen eller anlegget.

Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene kan fgre til
bortfall av alle skadeserstatningskrav.

| denne bruksanvisningen er sikkerhetsanvisningene merket
spesielt med symboler. Manglende overholdelse kan veere far-

lig.
A Generell fare for personer

A Advarsel om elektrisk spenning
MERK! Fare for maskin og funksjon

Personalets kvalifikasjoner

Personellet for betjening, vedlikehold, inspeksjon og montasje
ma ha tilsvarende kvalifikasjoner for disse arbeidene, og ha in-
formert segq tilstrekkelig gjennom inngdende studie av bruks-
anvisningen. Ansvarsomrade, ansvar og overvakning av perso-
nellet ma veere klart regulert av operatgren. Hvis ngdvendige
kunnskaper ikke foreligger hos personalet, ma de leeres opp 0g
instrueres.

Sikkerhetsbevisst arbeid

Sikkerhetsanvisningene som er angitt i denne bruksanvisnin-
gen, de gjeldende nasjonale forskriftene for forebygging av
ulykker samt eventuelle interne arbeids-, drifts- og sikkerhets-
forskrifter ma overholdes.

Sikkerhetsanvisninger for eier/operater

Lovbestemmelser, lokale forskrifter og sikkerhetsbestemmel-
ser ma overholdes.

Farer pa grunn av elektrisk kraft ma utelukkes.

Lekkasjer av farlig transportgods (f.eks. eksplosiv, gift, varmt
gods) ma feres bort slik at det ikke oppstér farer for personer og
miljg. Lovbestemmelser skal overholdes.

Sikkerhetsanvisninger for montasje-, inspeksjons- og
vedlikeholdsarbeider

Prinsipielt skal det bare utfgres arbeider pd maskinen nar den
star stille. Pumper eller -aggregater som transporterer helse-
farlige medier, ma dekontamineres.

Umiddelbart etter arbeidene er avsluttet, ma alle sikkerhets-
0g verneinnretninger settes pa igjen eller settes i funksjon.
Det skal kontrolleres at disse fungerer farskriftsmessiq fgr an-
legget tas i bruk iigjen i henhold til aktuelle bestemmelser og
forskrifter.

Egenmektig ombygging og levering av reservedeler

Ombygging eller endring av maskinen er bare tillatt etter avtale
med produsenten. Originale reservedeler og tilbehgr godkjent
av produsenten bedrer sikkerheten. Bruk av andre deler kan
fgre til bortfall av garantien for falgene som oppstar av dette.
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Ikke-tillatt drift

Driftssikkerheten til den leverte maskinen er bare garantert
ved forskriftsmessig bruk. De angitte grenseverdiene i kapitlet
"Tekniske data" méa uansett ikke overskrides.

Anvisninger om forebygging av ulykker

For montasje- og vedlikeholdsarbeider skal arbeidsomradet
avsperres, 0g lgfteverktoyet skal kontrolleres for feilfri stand.
Arbeid ikke alene og bruk vernehjelm, vernebriller og vernesko
samt egnede sikkerhetsseler etter behov.

Far du sveiser eller bruker elektriske apparater, kontroller at
det ikke finnes fare for eksplosjon.

Ved arbeid i kloakkanlegg mé& personellet ev. vaksineres mot
sykdomsfremkallende mikrober som finnes der. Serg derfor
for en grundig hygiene for din sikkerhets skyld.

Kontroller at ingen giftige gasser finnes i arbeidsomradet.
Falg HMS-forskriftene og hold farstehjelpsutstyr klart.

I noentilfeller kan pumpe og medium veere varme. Det er da fare
for forbrenning.

For montasje i eksplosjonsfarlige miljger gjelder spesielle for-
skrifter!

BRUK

Den oppdriftssikre sjakten brukes som ferdig pumpestasjon i
forbindelse med trykkdreneringsystemer og som avlgpssam-
lesjakt sammen med selvfallsledninger. PKS 800 egner seg til
monteringssteder i klasse A 15 og B 125. Formtilpassede trans-
porthandtak muliggjer lett transport og flytting.

Sjakten kan flyttes uten betongarbeider pa tilvokst underlag.
Maks. driftstrykk i trykkledning ma ikke overskride 6 bar.

Leveringsomfang: Enkeltanlegg

Plastkum med ferdigmontert faringsskienesystem, PP-rar, ver-
tikalt lukkende tilbakeslagsventil, kuleventil, utlgp i rustfritt stal
med utvendig gjenge, DN 150-muffe (KG-rer) for innlgp, samt tre
DN 70/DN 100-tilkoblinger (KG-rgr) for kabler og lufting.

Leveringsomfang: Dobbelanlegg

Plastkum med ferdigmonterte fgringsskienesystemer, PP-
ror, 2 vertikalt lukkende tilbakeslagsventiler, kuleventil, utlap
i rustfritt stadl med utvendig gjenge, DN 150-muffe (KG-rar) for
innlgp, samt tre DN 70/DN 100-tilkoblinger (KG-rgr) for kabler
og lufting.

ELEKTRISK TILKOBLING

Gjennom bruken av vére styreenheter har du sikkerhet for at
kravene i EU-typeprovingssertifikatet er oppfylt.

MERK! Bare elektrikere ma foreta elektroarbeider pa pumpen
eller styringen.

De til enhver tid gyldige standardene (f.eks. EN), de lokale for-
skriftene (f.eks. VDE) samt forskriftene til den lokale stremle-
verandgren skal fglges.

MERK! Ved tilkobling av pumpen ma det vaere nok ledning i

sjakten (vikle slgyfe)for 8 kunne heve pumpen ut av sjakten ved
vedlikeholdsarbeider.

Nivautkobling

| enkeltanlegg benyttes avlgpspumper med automatisk inn-/
utkobling.

| doble anlegg benyttes pumper uten automatisk inn-/utkob-
ling. | slike tilfeller kreves det ekstra nivdsensorer og en sty-
ringsenhet. Dersom det benyttes nedsenkbare nivébrytere,
kan disse monteres pa den eksisterende metallplaten.Hele en-
heten henges deretter over T-stykket pa trykkledningen.

Ekstra lokal potensialutligning
Etter vurdering av TUV Nord fra mars 2008 er det ikke ngd-
vendig med ekstra lokal potensialutligning pd Jung-pumper i
Ex-sone 10g 2 for betong- og plastsjakter.

Unntak: Nar ledende deler, for eksempel en kabelbeskyttelse
av korrugert rar eller et trykkrar av metall, fgres inn til sjakttil-
koblingen utenfra. | slike tilfeller skal det opprettes en elektrisk
ledende forbindelse med huset for pumpen(e). For denne for-
bindelsen skal det brukes rustfritt stél av korrosjonsbeskyttel-
seshensyn. Dimensjonering skjer f.eks. i Tyskland iht. VDE 0100
del 540. Husk at rustfritt stél har 42 ganger hgyere motstands-
dyktighet enn kobber.

MONTERING

1. Konstruksjon av byggegruve

1,68 m er dybden av byggegruven for standardsjakt med deksel
klasse A15 i tillegg til 30 cm for fundament.

Hellingen til gruverampen ma ligge under 45° pé lgse (ikke-ko-
hesive) underlag og pé& faste underlag under 60°. Steilere ram-
per skal sikres faglig riktig med tilbygg og andre tiltak.

30 cm tykt fundament ma lages av Igst underlag (kornstarrelse
2 ti1 32)(gruppe 1etter ATV-DVWK A 127) og et kompresjonsfor-
hold p4 97 % D,,..
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min. Tm

AE)

B

il

5. Tilkobling av lufte- og kabelrgr

Skjeer av pé skjeerestedet og fjern grat fra rerstussene DN 100.
Koble til tilkoblingsrerene, KG-rer eller likeverdig stangmate-
riale med glatt innvendig flate med stikk- eller overskyvnings-

muffe (pa stedet).

PR SRR

MERK! Ved tilkobling av luftergret ma minsteavstanden over-
holdes og skal legges med fall til sjakten. Se ogsa bilde pa side
52.

2. Innsetting av sjakten

Flytt sjakten i byggegruven med et egnet lgfteredskap og inn-
rett vannrett og loddrett pa fundamentsjiktet.

3. Tilkobling av tillep

Tetningen settes inn i tillepsmuffen og tillepsreret KGU DN 150
(DN/0OD 160) skyves inn i muffen.

—

DN150

42138-00

4, Tilkobling av trykkledningen

Pa trykkledningsutgangen 1 1/4" kobles trykkledningen DN 32
av PVC- eller PE-rar ved hjelp av skrueforbindelsen eller over-
gangsmuffen.

Tilkoblingsskrueforbindelser med innvendige gjenger:
11/4" x 940, DN32 (JP44796)
11/4" x 50, DN4Q (JP44797)
11/4" x 963, DN50 (JP44798)

6. Fylling av byggegruven

MERK! Matjord, leire, andre bindende arter og som regel ogsa
utgravingsmassene er ikke egnet til fylling.

Bruk ikke-fast jord med en kornstgrrelse pa 2 til 32 mm uten
spisse 0g skarpe bestanddeler som fylimasse.

Fyll da i sjikt pa 30 cm hgyde og komprimer underlaget til 97 %
D

MERK! Sjakten og den valgfrie forlengelsen skal ikke belastes
ensidig ved fylling og komprimering.

Pre

7. Montering av sjaktforlengelse (tilbehar)
Monter sjaktforlengelse slik det beskrives i tilhgrende veiled-
ning.

Da kan gruven fylles igjen. Hvis det ikke er mulig & komprimere
til97 % D, i ovre flensomrade, ma senkning av sjakten hindres
med egnede tiltak (f.eks. fylling av magerbetong under flens-
ene).

8. Montering av deksel betongstep (tilbehar)
Jevn ut ujevnheter i paleggingsomradet til dekslet med se-
mentmagrtel. | tillegg méa spalten mellom sjakthalsen og dekslet
fylles med sementmagrtel. Dette er helt ngdvendig spesielt ved
oppretting av forskyvningssikkerhet.

Maksimalt 1 utligningsring ma monteres.
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9. Montering av deksel i plast A 15 KN -A 35 KN(tilbehar) DIN ISO 13598

1. Legg pédeksel oginnrett sentrert 2. Innrett deksel / skruer

3. Forboring

10. Montering av termodeksel i plast A 15 KN (tilbeher) DIN IS0 13598

1. Lagerring/ legg pa deksel og innrett sentrert 2. Innrett deksel / skruer

4. Bare lagerring 10 mm bores opp

/HO mm
| |

. |
i

5. Skru pa deksel

SW13

& e — =) —

h

{8

[
0
0
0

- Deretter settes plastdekslet pa og sikres med |asesystemet slik at dekslet ikke kan apnes av et barn.
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11. Montering av teleskoperbart deksel i plast A 15 KN (tilbehar) DIN IS0 13598

1. Lim tetningsbandet pa

ytre kant

2. Skyv rulletetning og lagerring
pa teleskopraret

3. Still inn hgyden pa lagerrin-
gen

nilg

4. Demonter krok

5. Maks. / min. neddykkingsdybde

['H

min.
30 mm
) 1T

min.
50 mm

En kapping av teleskopreret er mulig!

max. 370mm
min. 125 mm

6. Settinn deksel

7
)

¥

8. Skyv o-ringen rundt hele tetningen til lagerringen for & beskyt-
te tetningen.

9. Monter krok

komprimer grundig.

Fylling av teleskoperbart deksel

- Fyll rundt dekslet med rundkornet grus i korngruppe 4-8 mm, i lag p& maks. 5 cm og

- Komprimeringen ma foretas iht. spesifikasjonene i DIN EN 13285. Unnga skader pa
sjakten/beholderen eller dekslet ved montering/komprimering.

OBS: IKKE KOMPRIMER MED MASKIN!

apnes av et barn.

- Deretter settes plastdekslet pa og sikres med ldsesystemet slik at dekslet ikke kan

37



NORSK

12. Montering av pumpen

Den medfglgende koblingskloen monteres p& pumpens utlgp.
Ved fgrstegangsinstallasjon og etter hvert vedlikehold mé tet-
ningen smeres med syrefritt fett for a lette demontering etter
lange vedlikeholdsintervaller.

MERK! Fgr pumpen henges inn fjern ev. inntrengt jord, grus eller
sand fra sjakten.

Ved montering av pumpen ma du sgrge for at kjettingen henger
loddrett nedover; ellers kan pumpen kile seg fast mot styres-
kinnen og ikke koble seq riktig til.

MERK! Kuleventilen mé& veere stengt fgr pumpen senkes ned.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og inspeksjon av dette produktet skal utfares i
henhold til EN 12056-4 og EN 60074-19.

A ADVARSEL!

Far noen form for arbeid begynnes: Skill pumpe og styreenhet
fra nettet og pase at disse ikke kan settes under spenning igjen
av andre personer.

/\ ADVARSEL!

Tilkoblingskabelen skal kontrolleres for mekaniske og kjemiske
skader. Skadde eller knekte kabler ma skiftes ut av produsen-
ten.

MERK! Dersom det brukes en kjetting til & lefte pumpen med,
ma de respektive nasjonale bestemmelsene til forebygging av
ulykker overholdes. Lagfteutstyr skal kontrolleres regelmessig
av en sakkyndig ifglge de lovfestede forskriftene.

Til vedlikehold av tilbakeslagsventilen eller pumpen lukkes ku-
leventilen og hele trykkrgrenheten med pumpen trekkes ut av
sjakten.
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SVENSKA

Du har kopt en produkt fran Pentair Jung Pumpen som
haller hog kvalitet och ger hog prestanda. Garantera denna
prestanda genom att installera produkten enligt foreskrif-
terna, sa att den kan uppfylla sin uppgift till din belatenhet.
Tank pa att skador till foljd av felaktig behandling paverkar
garantin negativt.

Denna enhet &r inte avsedd att anvandas av personer (in-
klusive barn) med begrénsad fysisk, sensorisk eller mental
férmaga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, fo-
rutom om personerna befinner sig under standig uppsikt av
en person som ansvarar for deras sakerhet eller har mot-
tagit anvisningar av denne om hur enheten ska anvandas.
Man maste halla uppsikt dver barn for att sakerstélla att de
inte leker med enheten.

Skadeférebyggande &tgérder vid bortfall

Liksom alla andra elektriska apparater kan aven denna produkt
sluta fungera till foljd av stromavbrott eller ett tekniskt fel.

Om ett bortfall av produkten kan leda till skador (inklusive foljd-
skador), maste du efter eget gottfinnande vidta féljande forsik-
tighetsatgarder:

- Montera ett vattennivaberoende (eventuellt ocksd natbe-
roende) larmsystem, sa att larmet kan uppfattas innan en
eventuell skada uppstar.

« Kontrollera den anvénda samlingsbehallaren/anvanda
schaktet for tathet upp till overkanten -senast dock vid mon-
tering och drifttagning av produkten.

« Montera en returflddesanordning for de avvattningsobjekt
som kan skadas vid utslapp av avloppsvatten i samband med
ett bortfall av produkten.

« Montera en produkt till som kan kompensera vid bortfall av
produkten (till exempel en dubbel anldggning).

» Montera ett nddstromsaggregat

Eftersom dessa forsiktighetsatgarder syftartillatt undvikaeller

minskafoljdskadorvidbortfallav produkten, mastedeféljassom

tillverkarens riktlinjer - analogt med de normativa specifikatio-
nerna i DIN EN som dagens tillgangliga teknik - vid anvandning

av produkten (OLG Frankfurt/Main, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

SAKERHETSINFORMATION

Denna bruksanvisning innehaller grundlaggande information
som maste uppmaéarksammas vid installation, drift och under-
hall. Det ar viktigt att bade montéren och ansvarig fackper-
sonal/driftansvarig ldser igenom denna bruksanvisning fore
montering och idrifttagning. Bruksanvisningen maste alltid
finnas tillganglig pa den plats dar pumpen eller anldggningen
anvands.

Om sakerhetsinstruktionerna inte beaktas kan det leda till att
alla slags skadeersattningsansprak gar forlorade.
Kannetecknande av information

I denna bruksanvisning kannetecknas sadkerhetsinformation av
sarskilda symboler. Om denna information inte beaktas kan det
uppsta fara.

A Allman fara for personer

A Varning for elektrisk spanning
OBS! Fara for maskin och funktion

Personalkvalifikation

Personalen som ansvarar for mandvrering, underhall, inspek-
tion och montering maste uppvisa motsvarande kvalifikation
for dessa arbeten och vara tillrackligt informerad genom att ha
studerat bruksanvisningen ingdende. Personalens ansvarsom-
raden, behdrighet och dvervakningen av personalen maste reg-
leras exakt av driftansvarig. Om personalen inte har de nédvan-
diga kunskaperna ska den skolas och genomgéd undervisning.

Sédkerhetsmedvetet arbete

De sdkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och gallande
nationella foreskrifter om forebyggande av olycka liksom drif-
tansvariges interna arbets-, drifts- och sakerhetsforeskrifter
maste beaktas.

Sakerhetsinformation for driftansvarig/mandvreringspersonalen

Lagstadgade bestammelser, lokala foreskrifter och sékerhets-
bestammelser maste foljas.

Fara orsakad av elektrisk energi maste uteslutas.

Lackage av farligt pumpmedium (t.ex. explosivt, giftigt, hett) méas-
te foras bort pa ett sddant satt att det inte uppstar fara for perso-
ner eller miljon. Alla lagstadgade bestdmmelser maste féljas.

Sakerhetsinstruktioner for monterings-, inspektions- och
underhallsarbeten

| princip &r det endast tillatet att utféra arbeten pa maskinen nar
den stéar stilla. Pumpar eller -aggregat som pumpar halsofarliga
medier maste dekontamineras.

Omedelbart efter att arbeten har avslutats méaste alla saker-
hets- och skyddsanordningar installeras resp. tas i funktion pa
nytt. Innan anladggningen ater tas i drift maste dess funktion
kontrolleras under beaktande av aktuella bestammelser och
foreskrifter.

Egenmaktig ombyggnad och tillverkning av reservdelar

Det ar endast tillatet att bygga om och géra dndringar pa maski-
nen i samrad med tillverkaren. Originaldelar och tillbehor som
tillverkaren har godkant framjar sakerheten. Om andra delar
anvands kan vi fransaga oss ansvaret for skador som uppstar
till foljd av detta.

Otilldtna driftssatt

Vi kan endast garantera séker drift av den levererade maskinen
om den anvands andamalsenligt. De angivna gransvérdena i ka-
pitlet "Tekniska data’ far under inga omstandigheter dverskridas.
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Information om hur olyckor undviks

Innan monterings- och underhallsarbeten pabdrjas maste ar-
betsomradet sparras av och lyftdonet kontrolleras sa att det
fungerar felfritt. Arbeta aldrig ensam och anvand skyddshjalm,
skyddsglastgon och skyddsskor, vid behov aven lampligt sa-
kerhetsbalte.

Innan svetsarbeten eller elektrisk utrustning anvands maste
man kontrollera om det finns risk for explosion.

Om personer arbetar i avloppsanlaggningar maste de ev. vac-
cineras mot eventuellt forekommande smittodmnen. Var aven
mycket noga med hygienen, for din egen halsas skull.

Séakerstall att inga giftiga gaser finns i arbetsomradet.

Beakta foreskrifterna om arbetsskydd och hall forsta hjal-
pen-material redo.

I en del fall kan pumpen och mediet vara heta, risk for brannskada.

For montering i explosionsfarliga omraden géller sarskilda fo-
reskrifter!

ANVANDNING

Det upplyftningssakra schaktet anvands som komplett
pumpstation i samband med tryckavloppssystem och som av-
loppssamlingsschakt vid koppling till 6ppna kanaler. PKS 800
et arlamplig vid inbyggnadsplatser av klasserna A 15 och B 125.
Befintliga transportoglor kan enkelt anvandas vid transport
och flyttning.

Schaktet kan placeras direkt p& naturlig mark utan betongar-
bete. Det maximala drifttrycket far inte 6verstiga 6 bar.

Leveransomfattning: Enkelsystem

Plastbrunn med formonterat styrskenesystem, PP-rérledningar,
vertikalt stdngande backventil, kulventil, utlopp i rostfritt stal
med utvandig ganga, DN 150-muff (KG-rér) for inlopp samt tre DN
70/DN 100-anslutningar (KG-ror) for kablar och ventilation.

Leveransomfattning: Dubbelsystem

Plastbrunn med férmonterade styrskenesystem, PP-rorled-
ningar, 2 vertikalt stangande backventiler, kulventil, utlopp
i rostfritt stal med utvandig ganga, DN 150-muff (KG-ror) for
inlopp samt tre DN 70/DN 100-anslutningar (KG-ror) for kablar
och ventilation.

ELANSLUTNING

Vid anvandning av véra styrningssystem kan du lita pa att
EU-modellskyddexaminationens krav uppfylls.

0BS! Endast kvalificerade elektriker far utféra elektriska arbe-
ten pa pumpen eller styrningen.

De normer som for narvarande galler (t.ex. EN), landsspecifika
foreskrifter (t.ex. VDE) liksom foreskrifter fran lokala elbolag
maste beaktas.

0BS! Vid pumpens anslutning maste en ledning, som ar till-
rackligt lang for att kunna lyfta pumpen ur schaktet vid under-
hallsarbete forbli i schaktet (linda en slinga).

Nivastyrningssystem
Avloppspumpar med automatisk nivastyrning anvands i system
med en pump.

Pumpar utan automatisk nivastyrning anvands i system med
tva pumpar; i dessa fall krévs ytterligare nivagivare och en sty-
renhet. Om flottorbrytare anvands kan dessa monteras pa den
befintliga monteringsplattan. Hela enheten hangs sedan upp i
tryckledningens T-stycke.

48273-00

Ytterligare lokal potentialutjamning
TUV-Nord (8vervakningsinspektionen) konstaterade i mars
2008 att Jung Pumpen:s betong- och plastschaktar i ex-zoner
Toch 2 inte behdver en lokal potentialutjamning.

Undantag: Om ledande delar som t. ex. ett kabelskydd av kor-
rugerat ror eller ett metallrér ansluter till schaktet utifrén. |
dessa fall maste en elektriskt ledande kontakt med pumphu-
set/pumphusen installeras. Fér denna kontakt maste for kor-
rosionsskyddets skull &delstal anvandas. Dimensioneringen
utfors t. ex i Tyskland enligt VDE 0100, del 540. Observera att
adelstal har en 42 ganger hogre resistans an koppar.

INBYGGNAD

1. Gruvans tillverkning

For ett standardschakt &r gruvan 1,68 m djup med lock av klass
A15 samt 30 cm for fundamentet.

Gruvans sluttning maste vid latt rullande icke kohesionsjord
liggar under 45° och vid kohesionsjord under 60°. Brantare
sluttningar maste fackmassigt sékras genom formning och
andra atgarder.

Det 30 cm tjocka fundamentet far inte tillverkas av kohesions-
jord (kornfraktion 2-32) (grupp 1 enligt ATV-DVWK A 127) och
maste ha en D, packningsgrad p& 97%.
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min. 1m

min. 1m

42141-02

0BS! Vid anslutning av ventilationsréret maste minimiavstan-
det iakttas och det maste Idggas med en lutning mot schaktet.
Se aven bilden pa sidan 52.

2. Schaktets insattning
Schaktet satts ned i gruvan med hjalp av ett lampligt lyftdon
och inriktas horisontellt och vertikalt.pd underlaget.

3. Inloppets anslutning

Packningen séatts in i inloppsmuffen och inloppsroret KGU DN
150 (DN/0D 160) skjuts in i muffen.

e

‘ «

S

DN150
42138-00

4. Tryckledningens anslutning

Tryckledningen DN 32 av PVC- eller PE-ror ansluts med hjalp
av forskruvningen eller dvergdngsmuffen till tryckledningens
utlopp 11/4".

Anslutningsfoskruvningar med innerganga:

11/4" x 940, DN32 (JP44796)
11/4" x 250, DN40 (JP44797)
11/4"x 963, DN50 (JP44798)

—EE"

il

5. Ventilations- och kabelrorets anslutning
Rorstutsen DN 100 klipps av vid kapningslinjen och avgradas.
Anslutningsror, KG-ror eller motsvarande stangmaterial med
jamn yta ansluts (av anvéndaren) med en stick- eller paskjut-
ningsmuff.

6. Gruvans igensattning

0BS! Matjord, lera, andra kohesionsjordar och vanligtvis aven
schaktningsrester lampar sig inte som igensattningsmaterial.

Anvand garna icke kohesionsjord av kornklass 2-32 mm utan
spetsiga eller skarpkantiga bestandsdelar som igensattnings-
material.

Fyll sedani 30 cm tjocka skikt och komprimera till 87% D, .

0BS! Schaktet och dess forlangning (tillbehor) far under igen-
sattningen och komprimeringen inte belastas ensidigt.

7. Schaktforlangningens montering (tillbehdr)
Schaktforlangningen monteras enligt tillhérande anvisning.

Sedan kan igensattandendet av gruvan fortsattas. vidare. Om
kragdelen inte kan komprimeras till 97% D, maste schaktets
nedsénkning forhindras genom lampliga atgarder (t. ex. genom
fylland av mager betong under kragen).

8. Schaktlockets montering (tillbehor)

Anvand cementbruk for att jamna till  ojdmnhe-
ter runt locket. Dessutom maste mellanrummet mel-
lan axelhals och lock fyllas med cementbruk. Det-
ta ar absolut nodvandigt for fdrskjutningssakerheten.
Maximalt 1 kompensationsring far monteras.
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9. Montering av plastkapan A 15 kN - A 35 kN (tillbeh6r) DIN ISO 13598

1. Placera kdpan och centrera den 2. Riktain locket/skruvarna

3. Forborra

10. Montering av plastvdrmekapan A 15 kN (tillbehor) DIN 1ISO 13

1. Placera stodringen och kapan och centrera den 2. Riktain locket/skruvarna

4, Borra stodringen endast 10 mm 5. Skruva fast kdpan

/Ho mm B
! | I |
= | |

| p

0 > i
i
0
0

- Slutligen placeras plastkdpan ovanpa och sakras med lassystemet s att ett barn inte kan 6ppna den

42



SVENSKA -

11. Installation av teleskopiskt plastlock, klass A 15 kN (tillbehér )DIN ISO 13598

1. Fast tatningstejpen pa yt-|2. Skjut pa rulltdtningen och|3. Justera hojden pa stodrin-|4. Tabort kroken

terkanten. stédringen pa teleskoproret. gen.

9

nilg

5. Max./min. nedsankningsdjup

Iql1

Teleskoproret kan kortas av.

"

max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm

8. Skjut den sammanhangande rundsnorspackningen Over
stodringens tatning for att skydda tatningen.

>4

9. Montera kroken

)

Aterfyllning kring det teleskopiska locket
- Aterfyll runt locket med rundat grus (kornstorlek 4-8 mm)i skikt om hégst 5 cm och
packa noggrant.

- Packning ska utforas i enlighet med specifikationerna i DIN EN 13285. Skador pa
brunnen/tanken eller locket under installation/packning maste undvikas.

0BS: FAR EJ KOMPRIMERAS MEKANISKT!

- Slutligen sétts plastlocket pa plats och sékras med lassystemet sa att det inte kan
Oppnas av ett barn.
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12. Pumpens montage

Den medftljande kopplingsklon monteras pa pumpens utlopp.
Vid den férsta installationen och efter varje underhallsatgéard
maste tatningen smorjas med syrafritt fett for att underlatta
demontering efter ldnga underhallsintervall.

OBS! Vid schakt i tryckavvattningssystem som icke tas i drift
maste kulkranen héllas stangd.

Vid installation av pumpen, se till att kedjan hanger lodréatt ne-
dat; annars kan pumpen fastna mot styrskenan och inte haka
i korrekt.

0BS! Kulventilen maste stangas innan pumpen sanks ned.

Sank sedan ned pumpen och koppla in kopplingen. Oppna slut-
ligen kulventilen igen.

WUNDERHALL

Underhéll och inspektion av denna produkt maste utforas en-
ligt EN 12056-4 och EN 60079-19.

A VARNING!

Fore varje arbete: Koppla bort pumpen och styrningen fran na-
tet och sakerstall att andra personer inte kan satta den under
spanning.

A VARNING!

Kontrollera gummislangledningen avseende mekanisk och
kemisk skada. Skadade eller kinkade kablar maste bytas ut av
tillverkaren.

0BS! Om en kedja anvands for att lyfta pumpen maste man
beakta gallande nationella foreskrifter om férebyggande av
olycka. Lyftdon maste regelbundet kontrolleras av en expert i
enlighet med géllande foreskrifter.

Sténg kulkranen vid backventilens eller pumpens underhall
och dra upp den kompletta tryckrorenheten ur schaktet till-
sammans med pumpen.

44



POLSKI

Zakupili Panstwo produkt Pentair Jung Pumpen, przez
co rowniez jakos¢ i wydajnosc. Prosimy zapewniC sobie
efektywnoSc dziatania poprzez przepisowe zainstalowanie
produktu, aby jego uzytkownik byt z niego w petni zadowol-
ony. Prosimy miec¢ na wzgledzie, ze w wyniku niewfasciwego
obchodzenia sig z produktem moze dojSC do utraty
uprawnien gwarancyjnych. Prosimy zatem o przestrzeganie
wskazdwek z instrukcji obstugi.

Urza dzenie to mogg uzywac dzieci od 8 roku zycia oraz 0so-
by o uposledzeniu fizycznym, sensorycznym lub umystowym
lub o niktlym doswiadczeniu i wiedzy tylko wtedy, gdy beda
to czynic pod nadzorem lub zostaty poinstruowane o bezpie-
cznym uzytkowaniu urza dzenia i zrozumiejg zagrozenia od
niego ptyng ce. Zabrania sie dzieciom bawi¢ urza dzeniem.
Czyszczenia i serwisowania eksploatacyjnego nie wolno
dokonywac dzieciom bez nadzoru.

Unikniecie szkdd przy awarii

Urzadzenie to, tak jak kazde urzadzenie elektryczne moze ulec
uszkodzeniu na skutek podtaczenia do niewtasciwego zrédta
pradu.

Jezeli w wyniku awarii produktu moze wystgpi¢ uszkodzenie
(takze szkody nastepcze), powinni Panstwo w szczegolnosci
podja ¢ nastepujace dziatania zapobiegawcze:

- montaz instalacji alarmowej zaleznej od poziomu wody (w ra-
zie potrzeby niezaleznej od sieci elektrycznej), aby mozliwe
byto uruchomienie alarmu przed wystapieniem szkody.

« sprawdzenie stosowanego zbiornika kolektorowego / studzi-
enki pod katem szczelnosci do gornej krawedzi przed , jed-
nak najpdzniej podczas montazu lub uruchomienia produktu.

« montaz zabezpieczen przed cofka dla takich urzadzen ska-
nalizowanych, przy ktérych w wyniku wyptyniecia sciekow
po wystapieniu awarii urzgdzenia moze dojs¢ do powstania
szkody.

- montaz dodatkowego urzgdzenia, ktdére moze zapobiec
awarii produktu (np. uktad dwupompowy).

« montaz agregatu pradotwarczego.
Poniewaz dziatania zapobiegawcze stuzg temu, aby unikng¢
lub zminimalizowa¢ szkody nastepcze w razie awarii produktu,
nalezy ich bezwzglednie przestrzega¢ podczas uzytkowania
produktu jako wytycznych producenta, analogicznie do przepi-
séw norm DIN EN jako stanu techniki (OLG Frankfurt nad Me-
nem, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Niniejsza instrukcja bezpieczenstwa zawiera podstawowe in-
formacje, ktorych nalezy przestrzegac podczas instalowania,
eksploatacji i serwisowania. Waznym jest, aby jeszcze przed
rozruchem instrukcje tg przeczytali monterzy oraz pracowni-
cy merytoryczni oraz sam uzytkownik. Instrukcja powinna byc¢
przechowywana w dostepnym miejscu i na state przy samej in-

stalacji.

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa moze doprowa-
dzi¢ do utraty uprawnien gwarancyjnych i praw do roszczen
odszkodowawczych.

W niniejszym opracowaniu instrukcje bezpieczenstwa znako-
wane sg W sposéb szczegolny. Ich ignorowanie moze powodo-

wac wystgpienie zagrozenia.
A Ogolne zagrozenie dla 0sob

A Ostrzezenie przed napieciem elek trycznym

Notyfikacja! Zagrozenie dla maszyny i jej dziatania

Kwalifikacje personelu

Personel obstugi, serwisu, inspekcji i montazu powinien wyka-
zywac sie odpowiednimi kwalifikacjami i poprzez samodzielng
analize instrukcji zdoby¢ potrzebne informacje. Zakres od-
powiedzialnosci i kompetencje oraz nadzér nad personelem
powinien zostac¢ doktadnie ustalony przez Uzytkownika. Jesli
personel nie posiada stosownej wiedzy, wtedy nalezy przepro-
wadzi¢ odpowiednie szkolenia.

Praca ze Swiadomoscia zagrozen
Nalezy przestrzega¢ podanych w niniejszym opracowaniu in-

strukcji bezpieczenstwa, aktualnych krajowych przepisow BHP
oraz wewnatrzzaktadowych przepisow pracy, eksploatacji i

bezpieczenstwa.

Instrukcje bezpieczenstwa dla Uzytkownika/ operatora

Nalezy przestrzega¢ postanowien miejscowych przepisow i
wytycznych bezpieczenstwa pracy.

Nalezy zapobiegac zagrozeniom stwarzanym przez prad elek-
tryczny.

Wycieki niebezpiecznych pompowanych mediow (np. wybu-
chowych, trujgcych, goracych) nalezy odprowadzac tak, aby
nie stwarzaty one zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalne-
go. Nalezy przestrzegac¢ przepisow prawa w tej materii.

Instrukcje bezpieczenstwa dla prac montazowych, inspekcyj-
nych i serwisowych

Generalnie, wszelkie prace przy maszynie dozwaolone sg w stanie
jej wytgczenia zruchu. Pompy i agregaty pompujace media szko-
dliwe dla zdrowia musza by¢ zdekontaminowane.

Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie zainsta-
lowac i uruchomi¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce. Ich
skutecznosc nalezy sprawdzi¢ przed ponownym rozruchem przy
uwzglednieniu aktualnych przepisow i dyrektyw.

Samowolna przerébka i wykonywanie czesci zamiennych

Przerdbka lub zmiany maszyny mozliwe sg jedynie po konsulta-
cji z producentem. Stosowanie oryginalnych czesci zamiennych
i osprzetu autoryzowanego przez producenta stuzg bezpieczen-
stwu. Stosowanie innych czesci moze spowodowac pociggnie-
cie do odpowiedzialnosci za wynikte z tego skutki.

Niedozwolone tryby pracy

Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonej maszyny zapewnio-
ne jest wytg cznie poprzez uzytkowanie jejzgodnie z przeznacze-
niem. Nie wolno pod zadnym pozorem przekracza¢ podanych w
rozdziale ,Dane techniczne” wartosci granicznych.

Instrukcje unikania wypadkow

Przed rozpoczeciem prac montazowo- serwisowych nalezy
ogrodzi¢ strefe robocza maszyny i sprawdzi¢ podnosnik pod
wzgledem prawidtowego stanu technicznego.

Prosimy nigdy nie pracowa¢ w pojedynke i stosowac¢ zawsze
kask, okulary ochronne oraz obuwie robocze oraz wedtug po-
trzeb pasy bezpieczenstwa.

Zanim zaczng Panstwo uzywac spawarki lub innych urzadzen
elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy atmosfera nie jest wybu-
chowa.
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Jesli przy instalacji sciekdw pracujg ludzie, wtedy powinni by¢
zaszczepieni przeciw mozliwym chorobom. Prosimy rowniez
starannie dbac o czystosc¢ i o wkasne zdrowie.

Prosimy zapewnic¢, aby w strefie roboczej nie byto jakichkolwiek
gazow trujgcych.

Prosimy przestrzegac przepiséw BHP i mie¢ w pogotowiu $rod-
ki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy.

W pewnych przypadkach pompy i medium moze by¢ gorace, a
wiec wystepuje niebezpieczenstwo poparzenia sie.

Dla prac montazowych w strefach niebezpiecznych zastosowa-
nie maja oddzielne przepisy!

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczona przed wyporem hydrostatycznym studzienka
Sciekowa SKS-B 800 jest przeznaczona do odwadniania dzia-
tek. Przystosowana jest do montazu w przypadku klas A 151 B
125.

Uksztattowane fabrycznie zaczepy transportowe umozliwiajg
fatwy transport i manewrowanie podczas montazu.

Studzienke mozna stawia¢ na nienaruszonym podtozu rodzi-
mym, bez koniecznosci wykonywania prac betoniarskich. Mak-
symalne cisnienie robocze w rurociggu nie powinno przekra-
czac 6 bar.

Uktad jednopompowy - zakres dostawy
Studzienka z tworzywa sztucznego z zamontowanym syste-
mem rur prowadzacych, rurocigg PP, pionowo zamykajgcy sie
zawor klapowy zwrotny, cisnieniowy krociec ze stali nierdzew-
nej z gwintem zewnetrznym, mufa DN 150 (rura KG) w funkgji
doptywu oraz trzy kré¢cce DN70/DN100 (rura KG) dla kabla i na-
powietrzania.

Uktad dwupompowy zakres dostawy

Studzienka z tworzywa sztucznego z zamontowanymi syste-
mami rur prowadzgcych, rurociggi PP, 2 pionowo zamykajacy
sie zawor klapowy zwrotny, zawor kulowy, cisnieniowy kréciec
ze stalinierdzewnej z gwintem zewnetrznym, mufa DN 150 (rura
KG) w funkcji doptywu oraz trzy kra¢ce DN70/DN100 (rura KG)
dla kabla i napowietrzania.

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Dzieki zastosowaniu naszego uktadu sterowania, majg Pan-
stwo pewnos¢, ze spetnione zostaty wymogi unijne wedtug
Swiadectwa dopuszczenia wzorca.

NOTYFIKACJA! Prace elektryczne przy pompie lub sterowniku
nalezy zleca¢ wytg cznie fachowcowi.

Nalezy przestrzegac aktualnych norm (np. EN), przepisow kra-
jowych (np. VDE) oraz przepisow lokalnych od dostawcy energii
i mediow.

NOTYFIKACJA! Przy wykonywaniu przytgcza elektrycznego,
nalezy pozostawi¢ w studzience pewien zapas dtugosci kabla
(zwing ¢ go petle), co pozwoli na wyjecie pompy ze studzienki w
celach inspekcyjnych.

Wytacznik zanurzeniowy

W uktadach jednopompowych stosowane sg pompy do wody
brudnejz automatycznym zatg czaniem.

W uktadach dwupompowych stosowane sg pompy bez auto-
matycznego zataczania. Wowczas wymagane jest zastosowa-
nie dodatkowych czujnikow poziomu i uktadu sterowania. W
przypadku zastosowania wyta cznikow zanurzeniowych, mozna
je przymocowac do dostepnej blachy. Catos¢ nastepnie zawie-
si¢ nad trojnikiem przewodu cisnieniowego.

!

A= obcigzenie podstawowe, B=alarm, C= obcigzenie szczyto-
we

Dodatkowe miejscowe wyréwnanie
potencjatu

Zgodnie 7z decyzjg Urzedu Dozoru Technicznego TUV Nord z
marca 2008 roku, dla studzienek betonowych lub plastikowych
pomp marki Jung, w strefie wybuchowej 1 oraz 2 nie wymaga
sie dodatkowego, miejscowego wyrownania potencjatu.

Wyjatek: Jesli przewodzace elektrycznosc elementy, np. me-
talowa ostona kabla z rurki falistej lub metalowa rura cisnie-
niowa wyprowadzone sg na zewnatrz przytgcza studzienki.
W takich przypadkach, nalezy wykona¢ mostek elektryczny
z obudowa pomply). Ze wzgledow odpornosci na korozje, ta-
kie potaczenie elektryczne powinno zostac¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. W Niemczech, wymiarowanie nalezy prowadzic¢
wedtug VDE 0100 czes¢ 540. Nalezy mie¢ na uwadze to ze stal
nierdzewna ma 42 razy wigksza rezystywnosc niz miedz.

MONTAZ

1. Wykonanie wykopu
W przypadku studzienki standardowej, gtebokos¢ wykopu po-
winna wynosi¢ 2 m, doliczajgc do tego 30 cm na podsypke.
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Pochylenie skarpy nasypu, przy gruntach sypkich (niezwigza-
nych)powinno by¢ ponizej 45°i przy gruntach zwigzanych poni-
7ej60°. Pionowe skarpy wykopu nalezy odpowiednio oszalowac
lub zabezpieczy¢ w inny sposaéb.

Podsypke o grubosci 30 cm nalezy wykonac¢ z ziemi niezwig-
zanej(ziarnistos¢ od 2 do 32, grupal wedtug ATV-DVWK A 127)
dokonac jej zageszczenia, stosujgc wspotezynnik 87% D,

nej.

Srubunki przyta czeniowe z gwintem wewnetrznym:
14" x 240, DN32 (JP44796)

14" x 50, DN40 (JP44797)

14" x 263, DN50 (JP44798)

2" x 263, DN50(JP45950)

min. Tm

S

min. 1m

42161-02

NOTYFIKACJA! Rure wentylacyjng i przepust kablowy nalezy
uktadac ze statym spadkiem (ok. 3%)w kierunku szybu.

2. Umieszczenie studzienki
Umiesci¢ studzienke w wykopie przy uzyciu odpowiedniego
dzwigu oraz wypoziomowac jg i wypionowac na podsypce.

3. Przytacze dolotowe
Umiescic¢ uszczelke w mufie dolotowej i wsunag ¢ rure dolotowa
KGU DN 150 (DN/0D 160) w mufe.

DN150
42138-00

=

4. Podtaczenie przewodu cisnieniowego

Podtgczy¢ przewdd cisnieniowy z rury PCV lub PE do przytacza
cisnieniowego, uzywajac do tego srubunku lub mufy redukcyj-

5. Przytacze rury napowietrzajacej i kablowej
W miejscu faczenia przycig ¢ i ogratowac krocce rurowe DN70/
DN100. Podtgczyc¢ rury przytgczeniowe, rure KG lub z innego
materiatu zapewniajgcego gtadkie powierzchnie wewnetrzne
przy uzyciu mufy kielichowej lub nasuwki (w zaleznosci od sy-
tuacji montazowej).

6. Zasypywanie wykopu
NOTYFIKACJA! Do zapetniania nie uzywac ziemi humusowej,
gliny i innych ziem zwigzanych jak rowniez urobku z wykopu.

Do zasypywania wykopu nalezy uzywac ziem niezwigzanych o
ziarnistosci od 2 do 32 mm, z ziarnami pozbawionymi ostrych
narozy i ostrych krawedzi.

Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami co 30 cm i stosowac
wspotczynnik zageszczenia 97% DPr.

NOTYFIKACJA! Podczas zasypywania i zageszczania wykopu,
studzienka i jej nasadka nie powinny by¢ poddawane jednost-
ronnym obcigzeniom.

7. Montaz nasadki studzienki (osprzet)

Nasadke studzienki nalezy zaktadac¢ zgodnie z jej instrukcja
montazu.

Po tym, nalezy kontynuowac zasypywanie wykopu. Jezeli w
gornej strefie kotnierza nasadki niemozliwe jest osiggniecie
zageszczenia 97% D, wtedy nalezy w inny sposéb zapobiec
pozniejszemu zapadaniu sie studzienki(np. poprzez wykonanie
opaski z chudego betonu pod kotnierzem).

8. Montaz pokrywy studzienki(osprzet)
Nierownosci w obszarze naktadania pokrywy nalezy wyrow-
nac zaprawg cementowg. Dodatkowo nalezy wypetic szcze-
line miedzy szyjka studzienki a pokrywa, uzywajgc zaprawy
cementowej. Jest to konieczne w celu zabezpieczenia przed
przesuwaniem.

Mozna zamontowac maksymalnie 1pierscien kompensacyjny.
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9. Montaz pokrywy z tworzywa sztucznego (klasa A 15 kN - A 35 kN, akcesoria) wg DIN ISO
13598

1. Umiesci¢ pokrywe i wysrodkowac ja 2. Wyrdwnac¢ potozenie pokrywy / srub

10. Montaz pokrywy termoizolacyjnej z tworzywa sztucznego, klasa A 15 kN (osprzet) DIN ISO 13598

1. Natozyc¢ pierscien oporowy / pokrywe i wyosiowac 2. Wyrownac potozenie pokrywy / $rub

3. Wiercenie wstepne 4. Rozwiercic¢ tylko pierscien oporowy | 5. Przykreci¢ pokrywe
do 10 mm
‘ SW13 '
@10 mm : 7 P
[ ! ! -
. | | —~ !
0
r
0 ) 0 4
i o

- Na koniec zaktada sie pokrywe z tworzywa sztucznego i zabezpiecza systemem zamykajgcym, tak aby dziecko nie mogto jej
otworzyc.
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11. Montaz ostony teleskopowej z tworzywa sztucznego, klasa A 15 kN (osprzet) DIN IS0 13598

1. Przyklei¢ tasme | 2. Nasung¢ uszczelke rolowang | 3. Ustawic wysokosc | 4. Zdemontowac hak
uszczelniajgca na i pierscien oporowy na rure pierscienia oporowego
zewnetrznej krawedzi. teleskopowa

Dichtband am  auBeren
Rand verkleben

9

nillg
5. Maks. / min. gteboko$¢ zanurzenia Istnieje mozliwos¢ skrocenia rury teleskopowe;j.
"
max. 370mm
min. 125 mm
min.
50 mm;
6. Zatozyc¢ pokrywe 7. Wyrownac pokrywe Abde- | 8. Nasung¢ uszczelke o przekroju okragtym na uszczelke
ckung ausrichten pierscienia oporowego, tak aby jg zabezpieczyc.
9. Zamontowac hak Wypetnianie ostony teleskopowe;j

- Przestrzen wokot pokrywy wypetni¢ zwirem o ziarnach okragtych i frakcji 4-8 mm,

) 3 ukfadajgc warstwy o grubosci maks. 5 cm i starannie je zageszczajac.
- Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy DIN EN 13285. Po-
dczas montazu lub zageszczania nalezy unika¢ uszkodzenia studni/zbiornika badz
\ pokrywy.
\’, \ , A
\\—/ y \ |UWAGA: NIE ZAGESZCZAC MASZYNOWO!

ot \ - Na koniec zakfada sie plastikowa pokrywe i zabezpiecza jg systemem zamykajgcym,
/_ tak aby dziecko nie mogto jej otworzyc.
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12. Montaz pompy

Przymocowac rurociag cisnieniowy wraz z zaworem sprzega-
jacym do krocca cisnieniowego pompy. Podczas pierwszego
montazu oraz po kazdej inspekcji, nalezy uszczelke w zaworze
sprzegajacym posmarowac smarem bezkwasowym, co utatwi
demontaz po dtuzszej przerwie miedzyinspekcyjnej.

NOTYFIKACJA! Przed zawieszeniem pompy, nalezy ze studzi-
enkiusung¢ ziemie, piasek, kamyki.

Przy montazu pompy nalezy zawsze mie¢ na uwadze to, aby
tancuch zawsze byt skierowany w dot doktadnie w pionie, gdyz
W przeciwnym razie zespot rurociggu cisnieniowego moze sie
zablokowac¢ w rurze prowadzacej i nieprawidtowo sie wsprze-
gac.

NOTYFIKACJA! Przed opuszczeniem pompy w dot nalezy
zamkna ¢ zawor kulowy.

Nastepnie opusci¢ pompe w doti wprzgc. Na koncu ponownie
otworzy¢ zawor kulowy.

SERWISOWANIE

Zaleca sie prowadzenie serwisowania wedtug EN 12056-4 oraz
EN 60079-19.

A OSTRZEZENIE!

Przed kazda praca: Wytgczy¢ pompe i uktad sterowania z sieci
tak, aby nie zostata wtg czona przez osoby niepowotane.

Serwisowanie pompy prosimy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja

eksploatacji.

Notyfikacja! Przy uzywaniu tancucha przy podnoszeniu pom-
py nalezy przestrzegac krajowych przepisow BHP. Podnosniki
nalezy reqularnie poddawac badaniom przez rzeczoznawcow,
wedtug obowigzujgcego prawa.
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